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Vuonna 2003 Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto käynnisti hankkeen ”Pien-
talon tekninen laatu”. Sen tavoitteena oli kehittää järjestelmä pientalojen teknisen laa-
dun ohjausta ja arviointia varten. Kehitettävän järjestelmän tarkoituksena oli toimia 
tavallisen pientalorakennuttajan apuvälineenä hänen tehdessään tietoisesti omaa han-
kettaan koskevia laatuvalintoja. Valintamahdollisuuksien tiedostamisen oletettiin joh-
tavan kestävämpiin ja edullisempiin ratkaisuihin. Arvioitaviksi aihealueiksi valittiin 
kosteudenkestävyys, sisäilmaston laatu, energiankulutus ja ympäristövaikutukset. 
Näiden aihealueiden katsottiin aiheuttavan pientalorakentamisessa eniten käytännön 
ongelmia ja niissä ohjauksen vaikutukset nähtiin tuottavimmiksi. Sellainen tärkeä 
aihekokonaisuus kuin pientalon asuttavuus, joka käsittää mm. tontin suunnittelun, 
tilasuunnittelun, varustelun, muunneltavuuden, turvallisuuden jne., jätettiin tässä 
vaiheessa järjestelmän ulkopuolelle ja keskityttiin teknisiin kysymyksiin. 
Järjestelmä käsittää em. aihealueilta noin 260 yleistajuista kysymystä, joihin voi-
daan vastata pääosin kyllä tai ei. Järjestelmää testattiin kesällä 2005 Oulun asunto-
messujen pientaloissa, joiden teknistä laatua pyrittiin ohjaamaan ja kohottamaan 
yhteistyössä rakennuttajaperheiden kanssa. Järjestelmän avulla arvioitiin lopuksi 20 
pientalon teknistä laatua, mikä todettiin keskitasoa selvästi paremmaksi. Syynä oli 
perheiden huolellinen ja aktiivinen paneutuminen laatuvalintoihin. Arviointijärjes-
telmästä saadut kokemukset ja valtakunnallinenkin palaute olivat pääsääntöisesti 
myönteisiä.
Saatujen kokemusten perusteella arviointijärjestelmää on asuntomessujen jälkeen 
kehitetty. Heinäkuussa 2005 arviointijärjestelmä julkaistiin internetissä, jossa se on 
kaikkien käytettävissä osoitteessa www.pientalonlaatu.fi. 
Järjestelmää on kehittänyt työryhmä, jossa on ollut edustajat Oulun rakennusval-
vontavirastosta, VTT:n rakentamisen ja rakennetun ympäristön Oulun yksiköstä, 
Merikosken kuntoutus-  ja tutkimuskeskuksesta ja Oulun yliopistosta. Hankkeen 
ohjausryhmässä ovat edellisten lisäksi olleet edustettuina ympäristöministeriö, Pien-
taloteollisuus PTT ry, Motiva Oy, Sisäilmayhdistys ry, Oulun kaupungin rakennus-
lautakunta sekä Osuuskunta Suomen Asuntomessut. Internetissä julkaistu viimeksi 
päivitetty versio on viimeistelty Oulun rakennusvalvontavirastossa.
Tämän julkaisun tarkoituksena on esitellä laadittu pientalon teknisen laadun oh-
jaus- ja arviointijärjestelmä ja toimia pientalorakennuttajan apuvälineenä ja oppaana 
hänen tehdessään yhteistyökumppaniensa kanssa tietoisia laatuvalintoja omassa 
rakennushankkeessaan. Julkaisun tarkoituksena on myös toimia järjestelmän in-
ternet-version käyttöoppaana eli manuaalina. Julkaisua ja vuosittain päivitettävää 
internet-versiota voidaan kuitenkin käyttää myös toisistaan erillisinä.
Julkaisun kirjoittajina ovat toimineet prof.emer. Mikko Kilpeläinen Oulun yliopis-
tosta, laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvontavirastosta, vanhempi 
tutkija Martti Hekkanen VTT:n Oulun yksiköstä  ja korjausneuvoja Tommi Riippa 
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Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskuksesta. Arvokkaita neuvoja on antanut ar-
viointijärjestelmän alullepanija ja kehittäjä, virastopäällikkö Tapani Mäkikyrö Oulun 
rakennusvalvontavirastosta. Internet-sovelluksen on laatinut arkk.yo. Mika Porspak-
ka. Julkaisun valokuvat ovat Juha Sarkkisen ja Tapio Vanhatalon ottamia.
Pientalon teknisen laadun hanketta ovat rahoittaneet Oulun kaupunki, ympäris-
töministeriö, VTT ja Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus. Ympäristöministeriö 
haluaa kiittää hankkeen rahoittajia ja julkaisun kirjoittajia ja toivoo, että julkaisu on 
avuksi pientaloa rakennuttaville perheille ja heidän yhteistyökumppaneilleen suun-
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Rakentamisen laatu syntyy tiedosta, taidosta ja tahdosta. Tietoa tarvitaan suunnitte-
lussa    oikeiden valintojen ja ratkaisujen tekemiseen ja työmaalla oikeiden työtapojen 
ja –menetelmien valitsemiseen. Taito synnyttää sen näkyvän työn jäljen, joka raken-
nuskohteessa silmin on nähtävissä. Tahto merkitsee asennetta ja halua tehdä hyvää 
laatua rakentamisen kaikissa vaiheissa.
Rakentamisen laatua pyritään pitämään korkeana monin tavoin. Yksi keskeinen 
ohjauskeino on rakennustoimintaa ohjaava määräysten ja ohjeiden kokoelma. Ylim-
pinä ja kaikkia sitovina ovat maankäyttö- ja rakennuslaki ja –asetus. Ympäristöminis-
teriön ylläpitämä rakentamis- määräyskokoelma määräyksineen ja ohjeineen koskee 
myös kaikkea rakentamista. Ns. hyvä rakentamistapa on määritelty lisäksi useissa 
epävirallisissa ohjeissa. Niitä ovat julkaisseet mm. ympäristöministeriö, Suomen 
Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Rakennustietosäätiö ry, Sisäilmayhdistys ry, Mo-
tiva Oy jne. Tietolähteinä kannattaa mainita lisäksi alan oppikirjat, tutkimusraportit, 
ammattilehdet, tuote-esitteet ja nykyään myös internet.
Rakennustietosäätiö on julkaissut RT-kortistoon kuuluvan neliosaisen julkaisun 
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset eli RYL 2000. Sen neljä osaa ovat
-  MaaRYL 2000 (talonrakennuksen maatyöt)
-  RunkoRYL 2000 (talonrakennuksen runkotyöt)
-  SisäRYL 2000 (talonrakennuksen sisätyöt)
-  MaalausRYL 2001 (maalaustyöt)
Niiden rakennusosaluvut toimivat tukena, ohjeena ja muistilistana suunnittelussa 
ja rakennusselityksen laadinnassa. Työnosaluvuissa asetetaan vaatimukset raken-
nustarvikkeille ja työn suoritukselle. Julkaisut kuvaavat monipuolisesti ja laajasti 
hyväksytyn hyvän rakentamistavan. Niitä voidaan käyttää esim. urakkasopimusten 
liitteinä tai viitteinä sekä rakennustyön valvonnan apuvälineinä. Joskus niitä on käy-
tetty myös laatuerimielisyyksiä ratkaistaessa osoittamaan hyvän ja hyväksyttävän 
laadun taso.
Rakennustietosäätiön julkaisussa TalotekniikkaRYL 2002 on esitetty talotekniikan 
yleiset laatuvaatimukset ja ohjeet. Ne koskevat LVI-järjestelmiä, sähköjärjestelmiä 
sekä sähköteknisiä tietojärjestelmiä.
Kaikki edellä mainitut tietolähteet koskevat kaikkea rakentamista, myös pienta-
lorakentamista. Ne on tarkoitettu pääasiassa rakennusalan ammattilaisille, mutta 
koskevat myös pientalorakennuttajaa. Ei voida kuitenkaan edellyttää, että pienta-
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lorakennuttaja hallitsisi kaiken sen tietomäärän, mikä näistä lähteistä löytyy. Siinä 
on tekemistä ammattilaisillekin. Siksi on tärkeää, että pientalorakennuttaja valitsee 
avukseen ammattitaitoiset ja vastuuntuntoiset suunnittelijat, rakentajat, vastaavan 
työnjohtajan, mahdollisen valvojan ja muut yhteistyökumppanit hankkeeseensa. 
Erityisesti rakennussuunnittelijan, joka yleensä on arkkitehti, rooli on tärkeä, mutta 
myös rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija ja sähkösuunnittelija tarvitaan välttä-
mättä. Suunnittelijoiden tärkeimmät tehtävät ovat lyhyesti seuraavat:
- rakennussuunnittelija:  tontin käyttö, tilasuunnittelu, ulkoasu, pintamateriaalit jne.
- rakennesuunnittelija:   kantavat rakenteet, perustukset, rakenneleikkaukset, 
eristykset jne.
- LVI-suunnittelija:  lämmitys, vesijohdot ja viemäröinti, ilmanvaihto jne.
- sähkösuunnittelija: sähköistys, automatiikka, säätölaitteet, tietoliikenneyhtey-
det jne.
Koko suunnittelun koordinointitehtävä kuuluu lain edellyttämälle pääsuunnit-
telijalle, jona yleensä toimii talon hankintatavasta riippuen rakennus- tai rakenne-
suunnittelija tai myös vastaava työnjohtaja.
Työmaalla rakennustöiden määräystenmukaisuudesta vastaa lain edellyttämä 
vastaava	työnjohtaja. Hän voi olla rakennuttajan palkkaama työnjohtaja tai raken-
nusurakoitsijan palveluksessa oleva työnjohtaja. Kun rakennustyöt teetetään urakoit-
sijoilla, rakennuttaja usein palkkaa työmaalle valvojan edusmiehekseen.
 Myös kuntien ja kaupunkien rakennusvalvontaviranomaisilla on velvollisuus 
antaa pientalorakentajille rakentamiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa.
Rakentamisen laatua kohottamaan ja ylläpitämään on perustettu useita valtakun-
nallisia yhteisöjä. Tällaisia ovat mm. Rakentamisen Laatu RALA ry. ja Rakennus-
tuotteiden Laatu RTL ry. Pientalorakennuttajaa lähinnä oleva yhdistys on Pientalo-
rakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry, jonka jäseniksi pientalon rakennuttajat, 
rakentajat ja remontoijat voivat liittyä. Lisätietoja yhdistyksestä löytyy osoitteesta 
www.prkk.fi.
Teknisen laadun hankkeen esiselvityksenä esitettiin Oulun rakentajamessuilla 
2003-2005,  messuvieraille vastattavaksi kysymys: ”Jos rakennat pientaloa, niin mitkä 
rakennuksen ominaisuudet ohjaavat valintaasi eniten? Aseta numerojärjestykseen 
viisi tärkeintä ominaisuutta”. Vastauksista, joita saatiin 152 kpl, voitiin tehdä seu-
raava yhteenveto:
Sijoitus    Pisteet     Ominaisuus 
                 (max 5)
    1.           3,        Rakennuksen pitkäikäisyys ja kestävyys
    2.           2,2        Rakennuksen vähäinen energian kulutus
    3.           1,93        Rakennuksen hyvä sisäilma
    .           1,6        Tilojen soveltuvuus omiin nykyisiin tarpeisiin    
    5.           1,6        Rakennuksen viihtyisyys
    6.           1,5        Rakennuksen hyvä ulkonäkö
                0,0        Rakennuksen muunneltavuus, laajennettavuus ja jaettavuus
    .           0,6        Rakennuksen huollon helppous
    9.           0,2        Rakennusmateriaalien ympäristöystävällisyys
  10.           0,10        Rakennuksen murtoturvallisuus
  11.           0,05        Tilojen soveltuvuus etätyöskentelyyn
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Voidaan todeta, että pientalon laatu koostuu monista teknisistä ja asumiseen vai-
kuttavista tekijöistä. 
Tässä julkaisussa käsitellään pientalon teknistä laatua ja sen ohjausta ja arviointia. 
Tekniseen laatuun lasketaan kuuluviksi neljä aihealuetta: kosteudenkestävyys,	si-
säilmaston	laatu,	energiankulutus	sekä	ympäristövaikutukset. Näillä aihealueilla 
on käytännössä todettu esiintyvän eniten ongelmia, joiden vaikutus rakennuksen 
käyttöiän aikaisiin kustannuksiin on merkittävä.   
1.2 
Teknisen laadun ohjaus- ja        
arviointijärjestelmä  
Pientalon teknisen laadun ohjaus- ja arviointijärjestelmän tarkoituksena on toimia 
tavallisen pientalorakennuttajan ja hänen talonsa suunnittelijoiden apuvälineenä hei-
dän tehdessään hanketta koskevia laatuvalintoja. Järjestelmä käsittää em. aihealueilta 
noin 260 yleistajuista kysymystä, joihin voidaan pääosin vastata kyllä tai ei. Kysy-
mykset toimivat teknisten asioiden muistilistana ja niiden tavoitteena on muistuttaa ja 
aktivoida rakentajaperheitä ja heidän asiantuntijoitaan teknisen laadun valinnoissa ja 
tarjota heille laatukeskusteluun yhteinen kieli. Jokainen kysymys kohdistuu johonkin 
laatutekijään, valitaanko se vai ei. Näin laatuvalinnat pyritään saamaan tietoisiksi ja 
laatu ohjautumaan rakennuttajan haluamalle tasolle.
Jokaisen kysymyksen perässä annetaan kyseisen laatutekijän luonnetta osoittava 
painokerroin eli pistemäärä. Kolmen	pisteen arvoisia kysymyksiä ja valintoja ovat 
Suomen rakentamismääräyskokoelman määräysten edellyttämät pakolliset valinnat. 
Järjestelmä edellyttää niihin myönteisiä vastauksia ja antaa niillä aihealueen laatu-
tasoksi yhden tähden. 
Kahden	pisteen arvoiset kysymykset ja valinnat ovat kokonaislaatuun tehokkaasti 
vaikuttavia perusratkaisuja, jotka edellyttävät vain vähän lisäinvestointeja. Ratkaisut 
toteutetaan pääsääntöisesti huolellisella työsuorituksella ja vastuuntuntoisella asen-
teella. Niiden avulla yhdessä määräystason kanssa voidaan aihealueen laatutasoksi 
saada kolme tähteä.
Yhden	pisteen kysymykset ja ratkaisut ovat kokonaislaatuun hitaasti vaikuttavia 
ja edellistä suurempia lisäinvestointeja edellyttäviä valintoja. Ne ovat usein luonteel-
taan myös edellistä teknisempiä ratkaisuja. Niillä yhdessä edellisten kanssa voidaan 
aihealueen laatutasoksi saada viisi tähteä. Määräystasoa korkeampaa laatutasoa ta-
voiteltaessa kannattaa pakollisten valintojen jälkeen keskittyä kahden pisteen kysy-
myksiin ja vasta sitten tehdä yhden pisteen valintoja.
Kun aihealueen kaikki kysymykset on käyty läpi, voidaan sille kertyneet laatu-
pisteet laskea yhteen. Näin saadaan laatupisteiden kokonaismäärä kullekin neljälle 
aihealueelle. Laatupisteiden maksimimäärä kullakin aihealueella on erilainen.
Laatupisteiden kokonaismäärän perusteella voidaan myöntää rakennuksen kul-
lekin aihealueelle teknisen laadun laatutähtiä yhdestä viiteen taulukon 1.1 mukai-
sesti.
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Taulukko 1.1. 
Pientalon teknisen laadun aihealueiden laatupisteiden vähimmäismäärät, joilla aihealueet saavat  




   *     (%)
Kaksi 
laatutähteä
   **    (%)
Kolme
laatutähteä
  ***   (%)
Neljä
laatutähteä






         (%)
Kosteudenkes-
tävyys
   72  (44)   104  (63)   134  (82)   144  (88)    155  (95)  164 (100)
Sisäilmaston 
laatu
   66  (35)   104  (56)   141  (76)   158  (85)   175  (94)  186 (100)
Energiankulutus    48  (40)     74  (61)     92  (76)   100  (83)   110  (91)  121 (100)
Ympäristövaiku-
tukset
   12  (10)     38  (31)     83  (68)     94  (77)   105  (86)  122 (100)
        
Koko rakennuksen teknisen laadun kokonaispistemäärä Pkok saadaan aihealueiden 
laatupisteiden avulla lausekkeesta
                   (1.1)
kun
Pkost   on kosteudenkestävyydestä saatujen laatupisteiden määrä
Psis     on sisäilmaston laadusta saatujen laatupisteiden määrä 
Pener   on energiankulutuksesta saatujen laatupisteiden määrä
Pymp   on ympäristövaikutuksista saatujen laatupisteiden määrä
Kokonaispistemäärän Pkok maksimiarvo on siten 100 pistettä. 
Edellä lausekkeessa (1.1) on käytetty seuraavia painokertoimia
 -  kosteudenkestävyys         30 %
 -  sisäilmaston laatu            25 %
 -  energiankulutus               30 %
 -  ympäristövaikutukset      15 %
Lausekkeesta (1.1) lasketun kokonaispistemäärän perusteella voidaan rakennuk-
selle myöntää teknisen laadun laatutähtiä seuraavasti:  
 -  ≥35 pistettä        1 tähti         *
 -  ≥56 pistettä        2 tähteä       * *
 -  ≥6 pistettä        3 tähteä       * * *
 -  ≥ pistettä         tähteä       * * * *
 -  ≥92 pistettä        5 tähteä       * * * * *
 -  100 pistettä        maksimi
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Kannattaako pyrkiä korkeaan tekniseen laatuun? Ilmeisesti korkea tekninen laatu 
nostaa hieman rakennuksen rakennuskustannuksia. Toisaalta myöhemmin käytön 
aikana syntyvät huolto-, korjaus- ja uusimiskustannukset sekä vuosikustannukset 
(esim. lämmitys ja sähkö) alenevat. Oletettavasti korkea tekninen laatu antaa kestä-
vän, helppohoitoisen ja elinkaarikustannuksiltaan edullisen pientalon, jossa myös 
asumisviihtyisyys on korkea. Asiaa kannattaa tarkastella elinkaarikustannusten pe-
rusteella (katso luku ). Laatutähtien korkea määrä nostanee myös talon arvoa esim. 
myyntitilanteessa.
Laadittu järjestelmä soveltuu paitsi uuden, suunnitteilla ja rakenteilla olevan ra-
kennuksen teknisen laadun ohjaukseen myös jo rakennetun eli olemassa olevan 
rakennuksen teknisen laadun arviointiin. Tämä edellyttää kuitenkin, että tarvittavat 
tiedot (suunnitelmat ym. dokumentit) arvioitavasta rakennuksesta ovat saatavissa.  
Järjestelmä on julkaistu myös internetissä, jossa se on kaikkien käytettävissä osoit-
teessa www.pientalonlaatu.fi. Internet-sovellus laskee automaattisesti laatupisteet 
sitä mukaa kuin kysymyksiin vastataan, ennustaa saavutettavaa laatutasoa ja mää-
rittää laatutähdet kullekin aihealueelle ja lopuksi koko rakennukselle. Internet-so-
velluksessa rakentamismääräysten mukaiset pakolliset valinnat eli kolmen pisteen 
kysymykset on erotettu kysymyksen punaisella järjestysnumerolla. Tässä julkaisussa 
näiden kysymysten järjestysnumeron perässä on kirjain p (esim. p.)
                      
Kuva 1. Näkymä internet-sovelluksen kosteudenkestävyysosan alkusivuilta.
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Tekniseen laatuun vaikuttavat tärkeimmät valinnat tehdään suunnitteluvaihees-
sa. Siksi näillä valinnoilla on järjestelmässä suurin painoarvo, 0-0 %. Huolellisen 
suunnittelun merkitystä on syytä aina korostaa. Laatuun vaikutetaan myös työmaa-
toteutuksessa eli rakentamisvaiheessa, painoarvo 20-10 %, samoin kuin asumisen 
eli käytön aikana asumistottumuksilla ja huoltotoimenpiteillä, painoarvo 10 %. Siksi 
kysymykset on jokaisella osa-alueella ryhmitelty kolmeen ryhmään: suunnittelurat-
kaisut,	työmaatoteutus	ja	asuminen. Järjestelmä voidaan esittää graafisesti kuvan 
2 avulla.
 
Kuva 2. Pientalon teknisen laadun järjestelmä graafisesti esitettynä.
1.3 
Ohjeita lukijalle
Tämän julkaisun tarkoituksena on esitellä laadittu pientalon teknisen laadun ohjaus- 
ja arviointijärjestelmä ja toimia pientalorakennuttajan apuvälineenä ja muistilistana 
hänen tehdessään yhteistyökumppaniensa kanssa laatuvalintoja omaan rakennus-
hankkeeseensa. Julkaisu soveltuu myös rakennusliikkeiden ja talotehtaiden käyttöön 
niiden ohjatessa oman tuotantonsa teknistä laatutasoa (rivitalot, talopaketit). Julkaisu 
on tarkoitettu myös järjestelmän internet-version käyttöoppaaksi eli manuaaliksi. Täl-
löin on eduksi tutustua ensin oppaan lukuihin 1 ja 2 ja jatkaa sen jälkeen tutustumista 
internet-versioon www.pientalonlaatu.fi. Oppaaseen voi tukeutua aina tarvittaessa, 
kun haluaa tutustua aihepiirin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin. Luvussa 1 esitellään 
järjestelmän taustaa ja luvussa 2 kuvataan motivoivasti sen käyttöä ja hyötyä. Tätä 
julkaisua ja internet-versiota voidaan käyttää myös toisistaan erillisinä.
Järjestelmän kysymykset on esitetty julkaisussa samassa järjestyksessä kuin inter-
netissä. Ne on kirjoitettu pienellä kirjasinkoolla ja sijoitettu kehyksiin ja erottuvat 





Sisäilmaston laatu 25% 
Kosteudenkestävyys 30% 
 Suunnittelu 
    70 - 80 % 
Rakentaminen 
        20 - 10 %  
Käyttö
      10 % 
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siten muusta opastavasta tekstistä. Koska internetversiota päivitetään aika ajoin, voi-
vat tässä oppaassa esitetyt kysymykset poiketa internetissä esitetyistä kysymyksistä 
ennen pitkää. Tästä huolimatta molempia voitaneen käyttää ongelmitta.
Kysymysten perään on merkitty sen painokerroin eli laatupisteiden määrä. Sa-
moin siihen on merkitty ohjeellisena se rakennushankkeen osapuoli, jonka vastuulle 
ko. laatutekijän toteutuminen tai ohjaaminen hankkeessa jää.  Tällöin on oletettu, 
että pientalohanke toteutetaan paikalla rakentaen, jolloin rakennuttajaperhe hoitaa 
rakennuttajatehtävät, palkkaa suunnittelijat ja vastaavan työnjohtajan, solmii urak-
kasopimukset tai palkkaa työntekijät ja mahdollisesti hoitaa tarvikehankinnat. Ns. 
talopakettitoimitukset ovat myös yleisesti käytettyjä. Niissä kuitenkin toimituksen 
sisältö ja laajuus vaihtelevat, jonka vuoksi näissä tapauksissa laatuvastaavat on syytä 
sopia tapauskohtaisesti.
Suosituksesta voivat hankkeen osapuolet poiketa jos niin keskenään sopivat. Hank-
keen osapuolista on käytetty seuraavia lyhenteitä:
 -  TIL  tilaaja eli rakennuttaja
 -  ARK arkkitehti eli rakennussuunnittelija
 -  RAK rakennesuunnittelija 
 -  LVI  LVI-suunnittelija
 -  SÄH sähkösuunnittelija
 -  VTJ vastaava työnjohtaja 
 -  VAL valvoja (ei aina nimettynä)
Parhaan hyödyn pientalorakennuttaja saa tästä julkaisusta, jos hän suunnitteli-
joiden, vastaavan työnjohtajan ja mahdollisesti myös talotoimittajan kanssa käy jo 
suunnittelun alkuvaiheissa tässä esitetyt laatukysymykset keskustellen läpi ja samalla 
tekee haluamansa laatuvalinnat. Koska kysymyksiä on aika runsaasti, on yhteisiin 
neuvotteluihin syytä varata runsaasti aikaa. Kukin osapuoli merkitsee valitut tai 
selvitettäviksi jätetyt laatutekijät muistiinpanoihinsa. Suunnittelijoiden vastuulle jää, 
että valitut laatutekijät realisoituvat suunnitelmissa kun taas vastaava työnjohtaja on 
pääasiassa vastuussa työmaan osalle jäävistä laatutekijöistä. Rakennuttaja eli asukas 
itse vastaa käytön aikaisesta laadun säilymisestä.
Luvussa 2 tuodaan esille eräitä rakennuksen teknisen laadun tärkeitä mutta sup-
peahkoja painopisteitä, joihin pientalon rakennuttajan, suunnittelijoiden ja vastaavan 
työnjohtajan toivotaan kiinnittävän erityistä huomiota. Painopisteiden yhteydessä 
luetellaan eräitä keskeisiä, järjestelmästä löytyviä toimenpiteitä, joilla ko. painopis-
tealueen teknistä laatua voidaan kohottaa. Luettelo ei suinkaan ole kattava, vaan 
tapauskohtaisesti laatu pitää varmistaa kohteeseen soveltuvilla suunnitteluratkai-
suilla, työmaatoteutuksella ja asukkaan omalla toiminnalla. Toimenpiteet on jaoteltu 
kolmeen ryhmään:
Pakolliset	toimenpiteet perustuvat rakentamismääräysten vaatimuksiin. Toimen-
piteet on pakko tehdä, jotta rakennus täyttäisi rakentamismääräysten vaatimukset. 
Näiden laatutekijöiden toteutuminen käytännössä on osoittautunut ongelmalliseksi, 
minkä vuoksi ne on otettu luetteloon mukaan muistuttamaan näiden asioiden hoi-
tamisesta rakennushankkeessa. Nämä toimenpiteet kuuluvat yhden laatutähden 
tasolle. 
Suositeltavat	toimenpiteet parantavat käytännön kokemusten mukaan merkit-
tävästi rakennuksen teknistä laatua. Toimenpiteet edellyttävät lähinnä enemmän 
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huolellisuutta ja vastuullisuutta suunnittelussa ja työmaatoteutuksessa ja lisäävät 
rakennuskustannuksia vain prosentilla tai parilla. Toisaalta valinnat alentavat käytön 
aikaisia käyttö-, huolto-, korjaus- ja uusimiskustannuksia ja siten myös rakennuksen 
koko käyttöiän aikaisia elinkaarikustannuksia. Nämä toimenpiteet kuuluvat kahden 
tai kolmen laatutähden tasolle toimenpiteiden lukumäärästä riippuen.
Täydentävät	 toimenpiteet parantavat edelleen rakennuksen teknistä laatua ja 
varmistavat siten sen toimivuutta, mukavuutta ja pitkää käyttöikää. Toimenpiteet 
edellyttävät edellistä hieman enemmän huolellisuutta ja vaivannäköä suunnittelussa 
ja työmaatoiminnoissa. Ne voivat kuitenkin  nostaa rakentamiskustannuksia useilla 
prosenteilla, mutta käyttöiän aikaiset elinkaarikustannukset eivät kasva vaan voivat 
alentua. Nämä toimenpiteet kuuluvat neljän tai viiden laatutähden tasolle toimen-
piteiden lukumäärästä riippuen.
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Kosteudenkestävyys: estä ennakolta 
ja varaudu vaurioon
2.1.1 











poispäin,	vesimäärä	voi	huomaamatta	 tunkeutua	rakennuksen	alle	 ja	 rakenteisiin	
aiheuttaen	vakaviakin	kosteusvaurioita.	Vettä	hyvin	läpäisevä	maa-aines	rakennuk-





kearakeisessa,	 jossa	nousu	voi	 jäädä	muutamaan	 senttimetriin.	 Ilmiötä	kutsutaan	
kapillaariseksi	vedennousuksi.



































Märkätiloissa vesi ei saa tunkeutua rakenteisiin 
eikä jäädä pinnoille ja sisäilmaan
Lähes	kaikissa	suomalaisissa	pientaloissa	on	sisällä	sauna,	pesuhuone	sekä	vaatteiden	
pesu-	ja	kuivaustilat.	Käytämme	vettä	jopa	200	litraa/hlö/vrk.	Viisihenkinen	perhe	
laskee	siten	asunnon	sisätiloihin	vettä	 jopa	365	000	 litraa	vuodessa	eli	 lähes	 talon	
tilavuuden	verran.	Näin	suuri	vesimäärä	on	todellinen	kosteusriski	talon	rakenteille.	
Jos	talossa	on	kosteudenkestävät	rakenneratkaisut,	rakennus-	ja	eristystyöt	on	tehty	
huolellisesti,	 vettä	käytetään	oikein	 ja	huoltotoimenpiteet	 tehdään	ajallaan,	 eivät	
suuretkaan	vesimäärät	aiheuta	ongelmia.	
Erityinen	 huomio	 on	 syytä	 kiinnittää	 märkätilojen	 eli	 saunan	 ja	 kylpyhuo-
neen	 kosteudenkestävyyteen,	 koska	 niissä	 vettä	 lasketaan	 runsaasti	 myös	 lat-
tialle	 ja	 seinille.	 Pintojen	 nopea	 kuivattaminen	 käytön	 jälkeen	 sekä	 ilman	
suhteellisen	 kosteuden	 pitäminen	 alle	 70	 %	 rajoittavat	 tehokkaasti	 mikrobi-
en	 lisääntymistä	 ja	 toimintaa.	 Ne	 ”rakastavat”	 sisätilojen	 lämpöä,	 märkiä	 pin-
toja,	 kosteaa	 ilmaa	 sekä	 tietenkin	 myös	 rakenteisiin	 tunkeutunutta	 vettä.	
17Ympäristöopas 
Kuva 3. Tässä kohteessa maakosteuden nousu rakentei-
siin ja radonkaasun tunkeutuminen sisätiloihin on estetty 
pilariperustuksella /Juha Sarkkinen/.   
Kuva 4.  Riittävä kallistus,s oikea materiaalit ja huolellinen 
työ varmistavat vesikatolle pitkäikäisen vedenpitävyyden 
/Juha Sarkkinen/.  
Kuva 6. Märkätilan lattian kuivaus on keskeinen osa 
asumisen aikaista kosteuden hallintaa /Juha Sarkkinen/.
Kuva 5. Saunassa ja pesuhuoneessa tarvitaan huolella 
tehty vedeneristys /Juha Sarkkinen/.























































lattiakaivo on myös 
hyvä laatuvalinta  
/Juha Sarkkinen/. 
Kuva 8. Vesikiertoisen lattialämmityksen huonekohtai-
set lämmitysputket asennettuina jakotukkiin ja suoja-
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2.1.4  
Pientalotyömaalla sade ja tuuli voivat pilata koko talon ja sen sisäilman
Pientalotyömaalla	saattaa	vettä	tunkeutua	ja	jäädä	rakenteisiin,	jos	työmaan	sääsuo-
jaus	laiminlyödään.	Rakennustarvikkeet	pitää	varastoida	niin,	että	sade	ei	pääse	niitä	












Kuva 10. Pientalon suojateltta parantaa merkittävästi 
kosteudenhallintaa työmaavaiheessa /Tapio Vanhatalo/.
Kuva 9. Elementtirakenteisena pientalon rakenteet saa-
daan rakennusvaiheessa nopeasti vesikaton alle sateilta 



























2.2    
Sisäilmaston laatu: perheesi 
hyvinvointi on kysymyksessä
2.2.1   

























Kuva 11. Kun 
talon sisäilmasto 
on kunnossa, voi 
isäntäkin hymyillä 
tyytyväisenä  
ja terveenä   
/Tapio Vanhatalo/.   





ei saa sammuttaa 






















2.2.2   
Ilmanvaihtokoneen valinta on tärkeämpi kuin auton valinta
Toimiva	 ja	riittävä	 ilmanvaihto	on	keskeinen	edellytys	hyvälle	sisäilmastolle.	Pai-
novoimainen	ilmanvaihto	ei	täytä	nykyajan	vaatimuksia	niin	sisäilman	laadun	kuin	









































2.2.3   







































Kuva 13. Avonaiset ilmanvaihtoputket tulpataan työ-
maavaiheessa ja kone käynnistetään vasta rakennuksen 
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2.3  
Energiankulutus: energian hinta jatkaa nousuaan  
2.3.1   
Rakennuksen ulkovaipan lämmöneristävyyteen 

























Kuva 14. Hyvin eristetty 
ulkovaippa on peruslähtö-
































Kuva 15. Tulisija on hyvä olemassa pien-
talossa monestakin syystä /Juha Sark-
kinen/. 
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2.3.2  
Uusiutumattomat energialähteet ehtyvät, tilalle 
uusiutuvat energialähteet jo nyt   
Kun	 pientaloa	 lämmitetään	 öljyllä,	 sähköllä	 tai	 kaukolämmöllä,	 kulutetaan	 uu-












Kuva 16. Aurinkokerääjillä saadaan uu-
siutuvaa, ympäristöä kuormittamatonta ja 
ilmaista lämpöenergiaa  /Tapio Vanhatalo/. 
Kuva 17. Maalämmön käyttö vähentää ostet-
tavan energian tarvetta ja ympäristöpäästöjä 


















2.4   
Ympäristövaikutukset: vastuu ympäristöstä on kaikilla
2.4.1  
Energiankulutus on suurin päästöjen aiheuttaja
Pientalon	ympäristövaikutuksista	 suurin	osa	 eli	 80-90	%	 syntyy	käyttövaiheessa,	


























teknistä laatua  
/Juha Sarkkinen/.     
2.4.2   

































































32		 Ympäristöopas  
3.2 
Suunnitteluratkaisut – kosteusriskien 
kartoitus, maksimi 145 pistettä 
3.2.1    
Rakennuspaikan kuivatus, maksimi 22 pistettä  
2



















Kuva 19.  Kosteus hyökkää pientalon kimppuun useista 
eri lähteistä ja suunnista /Martti Hekkanen, VTT/. 
1.  Vesikaton sade-, sulamis- ja valumavedet
2.  Pohjavesi (salaojien puuttuminen)
3.  Kapillaarinen nousu (maakosteus)
4.  Läpivientien, kiinnitysten ja liittymien 
vuodot
5.  Lämmöneristyksen virheet ja puutteel-
linen tuuletus
6.  Ikkunapeltien, reunapeltien ja syöksy-
torvien vuodot
7.  Räystäiden vuodot
8.  Putkistovuodot
9.  Kylmäkoneiden vuodot









1. Tehdäänkö rakennuspaikalle erillinen pintavesisuunnitelma?  2        RAK 
2.
Tehdäänkö rakennuspaikalle erillinen pintavaaitus (yleiseen korkeus-
järjestelmään sidottu) ennen suunnitteluvaihetta?  
2        TIL 
3p.
Onko rakennuksen viereinen maanpinta ulospäin viettävä vähintään 
1:20, ts. vähintään 15 senttimetriä 3 metrin matkalla? (Jos poiketaan, 
mutta on erillissuunnitelma, vastaus on "Kyllä")  
3        ARK 
4p.
Onko sokkelin ja lattian yläpinta vähintään 30 cm valmiin maanpinnan 
yläpuolella? (Jos poiketaan, mutta on erillissuunnitelma, vastaus on 
"Kyllä")
3        RAK 






Johdetaanko kattovedet suoraan rännikaivoihin ja edelleen ehytseinä-
mäiseen sadevesiputkeen? 
2       RAK 
2.
Varaudutaanko em. varsinaisen sadevesijärjestelmän tukkeutuessa 
estämään veden pääsy rakenteisiin johtamalla vesi rännikaivosta pinto-
ja pitkin poispäin rakennuksesta?  
1       ARK 
Minne johdetaan katolta valuvat vedet?






rakennuksen	alle,	 jossa	se	voi	aiheuttaa	kosteus-	 ja	 routimisvaurioita	perustus-	 ja	
alapohjarakenteille.	Vedenpoistojärjestelmän	kunnosta	 ja	 auki	pysymisestä	pitää	
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Sijoittuvatko lumien suunnitellut läjityspaikat yli 3 m etäisyydelle 
rakennuksista?  
2        ARK 
2.
Valuvatko läjitetyn lumen sulamisvedet suunnitellusti poispäin raken-
nuksista? 
2       ARK 
3.
Esitetäänkö lumen läjityspaikkoja suunnitelmissa riittävästi, vähintään 
15 m2?
1       ARK 






Ovatko puiden ja puumaisten pensaiden sijoitusetäisyydet rakennuksen 
sokkelista yli 3 metriä?  
2        TIL 
2.
Ovatko kukkapenkit sokkelista yli 1 metri etäisyydellä? (Jos juuriston 
tunkeutuminen salaojajärjestelmään, kasteluveden tunkeutuminen 
sokkelia vasten ja oksien koskeminen julkisivuun/kattoon on estetty 
esitetyn erillissuunnitelman mukaisesti, on vastaus "Kyllä")  
2        TIL 
3.2.2  
Rakennuksen perustukset, maksimi 31 pistettä
Kapil laarikatko estää kosteuden nousun maasta rakenteisi in



















Todetaanko kapillaarikatkomateriaalin veden nousukorkeus ja puhtaus 
luotettavasti ? 
3        VTJ 
2p.
Onko kapillaarikatkokerros paksuudeltaan vähintään kapillaarisen 
nousukorkeuden mukainen ja yhtenäinen rakennuksen alla perustus 
mukaan lukien? Onko katkon alusta pinnaltaan ulospäin viettävä? 
3        RAK 
3.
Erotetaanko kapillaarikatkon päälle mahdollisesti tuleva täyttökerros 
suodatinkankaalla kapillaarikatkosta?  
2        RAK 
4p.
Jos perustusten alle maapohjan kantavuus edellyttää kapillaarisesti 
vettä nostavaa mursketta tai jos pohjavesi on lähempänä perustusten 
alapinnasta kuin perustusten alapuolisen materiaalin kapillaarinen 
vedennousukorkeus, esitetäänkö suunnitelmissa kapillaarisen veden-
nousun estäminen, esim. bitumieristyksellä anturan ja sokkelin työ-
saumassa?  
3        RAK 
5p.
Selvitetäänkö salaojitustarve pohjatutkimusvaiheessa ja jos salaojitus 
tarvitaan, niin toteutetaanko se tehdyn suunnitelman mukaisesti? 
3        RAK 







Korroosio	voi	 aiheuttaa	 sakkautumista	 ja	 ahtaumia	putkistoon.	Laitteiston	hyvä	
suunnittelu,	happidiffuusiotiiviit	ja	ruostumattomat	materiaalit,	toimintahäiriöihin	
varautuminen,	huolellinen	asennus	 ja	 oikea	käyttö	ovat	 edellytys	 laitteiston	pit-
käikäisyydelle	ja	toimintavarmuudelle.	Vuodon	ilmaisimilla	tai	hälyttimillä	olisi	hyvä	
varautua	mahdollisiin	vuotoihin.
2. Vesikiertoisen lattialämmityksen toimintavarmuus 
Jos lattialämmitysjärjestelmä ei käytössä, älä tee merkintöjä taulukkoon, siirry kohtaan 3.  
Kyllä Vast.myöh. Ei Paino 
1. Jaetaanko järjestelmä huonekohtaisiin toimintapiireihin? 2        LVI 
2. Onko lattialämmitysputkisto painetarkkailussa lattiavalun  aikana ja sen jälkeen väh. 1 viikon? 2        VTJ 
3. Onko lattialämmitysjärjestelmällä käyttötilanteen toimintatakuu,  väh. 5 vuotta? 1        LVI 
4. Onko lattialämmitysjärjestelmässä lämpösyöksy lämmitysputkiin  (häiriötilanne) estetty automaattisella sulkuventtiilillä?  2        LVI 
5. Onko lämmitysjärjestelmän jäätyminen estetty (lämpöanturit kriittisis-sä paikoissa, glykolitäyttö tai muu ratkaisu)?  1        LVI 
6. Varaudutaanko korvaamaan vesikiertoinen lattialämmitys asentamalla suojaputkitus rakennusvaiheessa valmiiksi vesi- tai sähköpattereille? 1        LVI 
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Todennetaanko ulkoseinän ja alapohjan liitosalueen eristevirheet ja 
kylmäsillat käyttämällä lämpökuvausta ilman ulko/sisä -paine-eroa? 
1        VTJ 
2.
Todennetaanko ulkoseinän ja alapohjan liitosalueen ilmavuodot läm-
pökuvauksella käyttämällä sisäpuolista alipainetta (toteutettu talon 
omalla ilmanvaihtokoneella tai erillisellä laitteistolla) ? 
1        VTJ 
3.
Korjataanko havaitut rakennevirheet ja ilmavuodot? (Jos ei ole korjat-
tavaa, vastaus on "kyllä") 
1        VTJ 

















Tehdäänkö alapohjan ja ulkoseinän liittymästä yksityiskohtainen leik-
kauspiirros, jossa lämpö-, tiiveys- ja kosteustekniset rakenneratkaisut 
on esitetty? 
2        RAK 
2p.
Ovatko väliseinien puuosat betonirakenteiden yläpuolella ja niistä 
eristettyjä? 
3        RAK 






Rakennuksen lämpövuodot ja ilmatiiveys: Tehdäänkö kaksivaiheinen 
 lämpökuvaus ja tiiviysmittaus (norm.paineessa ja 50 Pa:n alipainees-
sa)? 
1       VTJ 
2.
Ulkovaipassa olevat ilmavuodot ja laajat kylmät sisäpinnat altistavat 
kosteusriskeille. Onko rakennuksen ulkovaipan ilmavuotoluku alle 2? 
1       VTJ 
3.2.3   
Rakennusvaippa, maksimi 36 pistettä
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2. Katon vedenpoisto; sadevesijärjestelmä, kallistukset, räystäät, vesikaton läpäisyt,  
sisäkallistukset ja aluskatteen asennus  
Kyllä Vast.myöh. Ei Paino 
1.
Suunnitellaanko katon sisäpuolisen vedenpoiston varareitti (ei tarkoita 
toista kattokaivoa) siten, ettei lammikoituvan veden paino ylitä mitoi-
tuslumikuormaa kaivojen tukkeutuessa? (Vastaus on "Kyllä" myös 
silloin, jos kattomuodossa on ulkopuolinen vedenpoisto) 
2       ARK 
2.
Onko aluskate tai aluskatteeton vesitiivis kate ulotettu ulkoseinän  
ulkopuolelle vähintään 25 cm? (Vastaus on "Kyllä" myös silloin, jos 
on sisäpuolinen vedenpoisto)  
2       VTJ      
3p.
Onko aluskate vesitiivis (myös läpivienneissä) ja kestävyydeltään 
määräysten mukainen ja käyttöiältään vähintään katteen käyttöiän 
mittainen? (Jos ei ole aluskatetta, mutta katteen käyttöikä on väh. 20 
vuotta, vastaus on "Kyllä") 
3       VTJ  
4p.
Onko vesikaton katejärjestelmä kokonaisuus eli ovatko katemateriaali, 
kiinnikkeet ja katon läpiviennit yhteensopivia ja kohteen kattokalte-
vuuteen soveltuvia? 
3       ARK 
5. Onko vesikattoasentajalla merkkikohtainen valtuutus tai sertifiointi?  1       VTJ 
6. Onko katteella vähintään 5 vuoden toimivuustakuu? 1       VTJ 
7p. Onko katon sisäjiirit toteutettu RT-ohjekorttien tai valmistajan kirjalli-
sen ohjeen mukaisesti? (Jos sisäjiirejä ei ole, vastaus on "Kyllä")  3       VTJ 
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Järjestetäänkö yläpohjan tuuletus RIL 107-2000, kohdan 2.12 mukai-
sesti?  
3       RAK 
2p.
Varmistetaanko yläpohjan katvealueiden (esim. sisäjiirit, piiput ja 
kattoikkunat) tuuletus? 
3       RAK 
3p.
Onko räystäillä ja harjalla tuuletusaukkojen suunniteltu muotoilu ja 
sijoitus sellainen, ettei lumi tai vesi pääse rakenteiden sisään? 
3       RAK 
4.
Onko seinärakenteella suojaava räystäs, vähintään 500 mm, tai jos ehto 
ei täyty, onko seinärakenteen kosteuskestävyys osoitettu erillissuunni-
telmassa? 
2       ARK 
4. Puujulkisivujen tuuletus ja oikeat materiaalivalinnat 






Onko julkisivupellitysten muotoilu ja asennus sellainen, että 
 seinärakenteiden tuuletus on mahdollinen eivätkä vedet pääse 
tunkeutumaan seinän sisään? 
3        RAK 
2p. Onko tuuletusrako avoin koko matkalta?  3        RAK 
3. Onko julkisivulaudoitus vahvuudeltaan vähintään 25 mm?  2        ARK 
Julkisivuverhous on rakennuksen sadetakki
Tyypillisiä	puutteita	 julkisivujen	vedenpitävyydessä	ovat	 ikkunapellitysten	 riittä-














Huomiota märkäti lojen detal j isuunnitteluun
Märkätilat	eli	tilat	 joissa	vettä	lasketaan	lattialle	(pesuhuoneet,	saunat	yms.	)	ovat	
selkeä	kosteusriski	 rakennukselle.	Märkätilojen	 lattioihin	 ja	 erityisesti	 suihkujen	
kohdalle	seiniin	on	tehtävä	kestävä	ja	pitkäikäinen	vedeneristys,	 joka	estää	veden	












Esitetäänkö märkätilojen rakenneyksityiskohdista selkeät leikkauspiir-
rokset koskien juuri ko. kohdetta? 
2       RAK 
2.
Kuvataanko rakennusselityksessä selkeästi märkätilojen rakennus- ja 
eristystyöt koskien juuri ko. kohdetta?  
2       ARK 
3.2.4    
Märkätilat, maksimi 31 pistettä
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Varmistetaanko alustan pinnoitettavuus pinnan sileyden ja kosteuspi-
toisuuden suhteen? 
3        VTJ 
2.
Varmistetaanko mittaamalla vesieristyksen riittävä tuotesertifikaatin 
mukainen kuivakalvonpaksuus? 
2        VTJ 
3.
Varmistetaanko vesieristyksen ilmatiiveys alipainekalvopumpulla 
suihkunurkasta ja lattiakaivon läheisyydestä? 
1        VTJ 
4. Liitetäänkö vesieristys lattiakaivoon asennusohjeen mukaisesti?  2        VTJ  
5.
Onko mahdollista asumisen aikana selvittää pinnoitteita ja rakenteita 
rikkomatta vesieristyksen taustan kosteuspitoisuutta? Esim. onko taus-
tarakenteisiin asennettu kosteusilmaisimia tai -hälyttimiä? 
1        VTJ  





1p. Käytetäänkö sertifioituja ja yhteensopivia vedeneristysmateriaaleja? 3        VTJ 
2. Käytetäänkö henkilösertifioituja asentajia?  2        VTJ 
3p.
Täyttävätkö märkätilan rakenteet vedeneritysjärjestelmän edellyttämät 
vaatimukset jäykkyyden, tiiveyden ja elämättömyyden suhteen?  
3        RAK 
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1. Onko ympärivuotisessa käytössä oleva lattialämmitys? 2        SÄH 
2. Tehostuuko talon ilmanvaihto märkätilan kosteuspitoisuuden mukaan? 2        LVI 
3.
Kohdistuuko tehostettu ilmanvaihto vain märkätilaan? (RH –ohjatun 
poistoventtiilin avulla) 
1        LVI 
5. Vesikalusteiden ja putkien asennustapa ja sijainti siten, että rikotaan vesieristyksiä  






Onko vesikalusteiden kiinnitys taustapintaan sellainen, että vesieristys 
on tiivis asennuksen jälkeen? 
3        LVI 
2.
Tuodaanko vesiputket märkätilaan pinta-asennuksena yläkautta, jolloin 
ei rikota vesieristystä? 
2        LVI 
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Ovatko lämpö- ja vesijohtojen suojaputket vesitiiviitä ja onko niiden  
alempi pää lattiakaivollisessa tilassa ja vähintään 100 mm toista päätä 
alempana? 
3       LVI 






Onko kuivaan vesieristämättömään tilaan sijoitetun pesuallaspöydän  
alla vesieristetty kaukalo tai muovimatto, joka nousee reunoista  
muodostaen edestä avoimen kaukalon? Vuotovesi tulee välittömästi 
näkyviin. 
3       TIL 
2.
Onko kuiviin vesieristämättömiin tiloihin sijoitettujen kylmäkoneiden 
alla vesieristetty kaukalo tai muovimatto, joka nousee reunoista  
muodostaen edestä avoimen kaukalon? Vuotovesi tulee välittömästi  
näkyviin. 
2       TIL 
3p.
Onko kuiviin vesieristämättömiin tiloihin sijoitettujen astian- ja  
pyykinpesukoneiden alla vesieristetty kaukalo tai muovimatto, joka 
nousee reunoista muodostaen edestä avoimen kaukalon? Vuotovesi  
tulee välittömästi näkyviin. 
3       TIL 
3.2.5   
Talotekniset kalusteet, maksimi 25 pistettä






Ovatko lämpö- ja vesijohtojen suojaputket vesitiiviitä ja onko niiden  
ale pi pää lattiakaivollisessa tilassa ja vähintään 100 mm toista päätä 
alempana? 
3       LVI 






Onko kuivaan vesieristämättömään tilaan sijoitetun pesuallaspöydän  
alla vesieristetty kaukalo tai muovimatto, joka nousee reunoista  
muodostaen edestä avoimen kaukalon? Vuotovesi tulee välittömästi 
näkyviin. 
3       TIL 
2.
Onko kuiviin vesieristämättö iin tiloihin sijoitettujen kylmäkoneiden 
alla vesieristetty kaukalo tai muovimatto, joka nousee reunoista  
muodostaen edestä avoimen kaukalon? Vuotovesi tulee välittömästi  
näkyviin. 
2       TIL 
3p.
Onko kuiviin vesieristämättömiin tiloihin sijoitettujen astian- ja  
pyykinpesukoneiden alla vesieristetty kaukalo tai muovimatto, joka 
nousee reunoista muodostaen edestä avoimen kaukalon? Vuotovesi  
tulee välittömästi näkyviin. 
3       TIL 
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timien	 toimintakunto	pitäisi	 voida	 tarkistaa	 aika	 ajoin.	Tarvittaessa	ne	 tulisi	 olla	
uusittavissa,	jotta	ne	täyttäisivät	tehtävänsä	vielä	vuosikymmenien	kuluttuakin.	
3. Rakenteiden sisälle asennettavat vesijohdot ja teknisen tilan vedeneristys 
Kyllä Vast.myöh. Ei Paino 
1p. Asennetaanko vesijohdot rakenteiden sisään niin, että mahdollinen  vuotovesi tulee heti näkyviin? Esim. käyttämällä tiivistä suojaputkea. 3       LVI 
2. Tehdäänkö teknisen tilan lattiaan vedeneristys, joka nousee seinälle  vähintään 50 mm? 2       RAK 
3p.
Johdetaanko varoventtiilien poistoputket ja ilmanvaihtokojeen  
kondenssivesiputki lattiakaivoon johtavaan putkeen tai altaaseen 
niin, ettei vesi valu lattialle?  
3       LVI        
4. Automaattinen paineellisen veden vuotohälytys 
Kyllä Vast.myöh. Ei Paino 
1. Järjestetäänkö vesijohtoverkoston vuotojen automaattinen hälytys vesimittarista? 1       LVI 
2. Järjestetäänkö lämmitysverkoston vuotojen automaattinen hälytys verkostopaineesta?  1       LVI 
3. Onko mahdollista sulkea paineellinen vesi ulko-oven vierestä talon  keskitetyn ohjauksen avulla? 2       LVI 
4. Voiko GSM-verkon välityksellä ohjata talon vedenpainetta ja  lämmitystä? 1       LVI 
5. Ohjataanko hälytykset, esim. vesivuodot, lämmityshäiriöt, palo- ja murtohälytykset, myös GSM-verkkoon?  1       LVI 
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Työmaan kosteudenhall innalla tärkeä rooli 

















Varaudutaanko rungon suojaamiseen kastumiselta? Esim. onko järke-
vä työjärjestys, sadesuojataanko keskeneräiset rakenteet, onko sa-
desuojia riittävästi käytettävissä? 
2       VTJ 
2.
Varastoidaanko materiaalit irti maasta ja suojataanko sateelta sekä  
toimiiko tuuletus suojauksen alla?  
2       VTJ 
3.
Tehdäänkö ennen valuja betonirakenteiden kuivatussuunnitelma, joka 
sisältää tavoiteolosuhteiden määrittämisen, kuivumisaika-arvion, ulko- 
ja sisäilman olosuhteiden huomioonottamisen, rakennuksen oman 
lämmitysjärjestelmän hyödyntämisen ja lisälämmitystarpeen  
arvioinnin? 
1       VTJ 
3.3.2    
Sertifioidut kosteusmittaukset, maksimi 3 pistettä





3.3    
Työmaan kosteudenhallinta, maksimi 10 pistettä
3.3.1    
Rakennustyömaan olosuhdehallinta, maksimi 5 pistettä
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1. Onko kosteusmittaajalla kosteusmittauksen henkilösertifikaatti? 1        VTJ 
2.
Määritetäänkö rakenteiden kosteuspitoisuus oikealla mittaustavalla ja 
tehdäänkö niiden pohjalta tarvittavat toimenpide-ehdotukset? Esim.  
lisäkuivatus tai päällystäminen 
2        VTJ 






Opastetaanko työntekijät kosteudenhallintaan työn alkaessa vastaavan  
työnjohtajan suullisella ja kirjallisella (yksi A4) ohjeella? 
2        VTJ 
seen	sisäilmaan.	Betonin	riittävä	kuivuminen	on	syytä	varmistaa	ammattitaitoisen	
kosteusmittaajan	toimesta.
3.3.3    
Kosteudenhallinnan organisointi ja seuranta, maksimi 2 pistettä
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3.4    
Asumisen kosteudenhallinta, maksimi 9 pistettä
3.4.1    
Rakennuksen käytön ja huollon opastus, maksimi 3 pistettä
3.4.2    
Asumisen aikainen kosteudenhallinta, maksimi 6 pistettä
 
Asukkail lekin vastuuta kosteusvaurioiden torjunnassa

















Esitetäänkö huoltokirjassa rakennuksen käytön kosteusriskit ja huolto-
toimenpiteet? 
2        ARK 
2.
Järjestetäänkö asukkaille rakennuksen käytön ja huollon  
henkilökohtaista opastusta?  
1        ARK 






Opastetaanko asukkaat henkilökohtaisesti toimimaan 
vesivuototilanteissa? esim. katkaisemaan paineellisen veden 
2       LVI 
2.
Opastetaanko asukkaat suihkun jälkeen mekaanisesti lastalla 
kuivaamaan kastuneet pinnat?  
2       TIL 
3.
Opastetaanko asukkaat siivouksen yhteydessä ja mahdollisen 
veden kaatumisen jälkeen kuivaamaan nopeasti ja tarkasti kaikki 
vesi pois, erityisesti seinien ja kalusteiden viereltä.  
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4 Sisäilmaston laatu,  
 maksimi 186 pistettä 
4.1    
Sisäilmaston merkitys ja epäpuhtaudet
Ihminen käyttää tavallisesti vuorokaudessa litran verran ruokaa ja pari litraa vettä, 
mutta vähintään 15 000 litraa ilmaa hengitykseen. Ilmasta suurin osa eli 80-90 % on 
sisäilmaa. On selvää, että sisäilman laadulla on suuri merkitys ihmisten terveyteen 
ja asuntojen viihtyisyyteen. Hyvään sisäilmastoon vaikuttavat ilman laadun ja puh-
tauden lisäksi sisäilman ja pintojen lämpötilat, ilman liike ja veto, ilman kosteus, 
melu ja valaistus. 
Ilman epäpuhtauksia on suuri määrä: orgaaniset ja epäorgaaniset kaasut, hiuk-
kasmaiset epäpuhtaudet (orgaaninen ja epäorgaaninen pöly, kuidut, tupakan savu 
jne.) sekä erilaiset bioaerosolit, kuten homeitiöt, homeiden osat ja aineenvaihdunta-
tuotteet, bakteerit, virukset, punkit yms. Näitä esiintyy sisäilmassa aina enemmän tai 
vähemmän. Liian korkeina pitoisuuksina ne aiheuttavat monenlaisia terveydellisiä 
ongelmia etenkin yhdistettyinä sisäilman liian korkeaan tai matalaan kosteuteen , 
lämpötilaan ja vetoisuuteen. Sairasrakennusoireet WHO:n mukaan ovat
-  nenän, kurkun ja silmien ärsytys
-  kuivat limakalvot ja kuiva iho
-  ihon punaläikkäisyys
-  väsymys ja päänsärky
-  hengitystietulehdukset ja yskä
-  käheä ääni
-  yliherkkyysreaktiot (allergiat)
-  pahoinvointi ja huimaus
Huonon sisäilmaston aiheuttamat terveydelliset haitat ovat tehtyjen selvitysten 
mukaan varsin yleisiä. Sisäilmayhdistyksen raportin no 9 /5/ mukaan jopa joka 
toisessa asunnossa on havaittu asukkaissa jonkinasteinen sisäilmastosta johtuva sai-
rasrakennusoire. Em. julkaisussa arvioitiin v. 1997 huonon sisäilman aiheuttamiksi 
kustannuksiksi pientaloissa 200 miljoonaa markkaa vuodessa.   
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4.2    
Suunnitteluratkaisut ja laitteistot,  
maksimi 116 pistettä
4.2.1   
Perusratkaisut, maksimi 43 pistettä  
Sisäi lmastoluokitus 2000 ohjaa hyvään sisäi lmastoon                                        
Sisäilmastoluokitus 2000 antaa ohjeita hyvän sisäilmaston rakentamiseen. Raken-
nuttaja määrittelee suunnittelijoiden kanssa haluamansa laatutason sisäilmaston 
lämpöolosuhteille, äänitasolle, ilmanvaihdolle ja ilman puhtaudelle. LVI- ja muut 
suunnittelijat tietävät ne toimenpiteet ja suunnitteluratkaisut, joilla valittuun laatu-
tasoon päästään. Ilmanvaihdon ja lämmityksen tekniset järjestelmät ja  tuotteet sekä 
rakennuksen rakenteelliset ratkaisut ja pintamateriaalit valitaan halutun laatutason 
mukaan. 
Työmaasuunnittelussa ja –toteutuksessa kosteuden- ja pölynhallinta ovat avainase-
massa hyvään sisäilman laatuun pyrittäessä. Ilmanvaihtokanavien puhtaus ja vähä-
päästöisten materiaalien ja tarvikkeiden valinta vaikuttavat merkittävästi sisäilman 
laatuun. Järjestelmien ja laitteiden huolto sekä asumistottumukset vaikuttavat viime 
kädessä sisäilman laatuun. 
Sisäilmastoluokitus 2000 löytyy esimerkiksi rakennustietokortista RT 07-10741 
/3/. 
Kuva 20. Suurien ikkunoiden säteilysuojaus 
ritilärakenteilla parantaa sisäilmaston laatua 
kesällä /Juha Sarkkinen/. 
Kuva 21. Tulo- ja pois-
toilmaa varten tarvitaan 
pientalossakin IV-kanavia, 
joille pitää järjestää tila ja 
huoltomahdollisuus /Juha 
Sarkkinen/.   
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I lmanvaihtojärjestelmän osia pitää uusia, huoltaa ja puhdis-
taa
Ilmanvaihtokojeen paras paikka on lämmin tekninen tila. Kojeen pitäisi olla helposti 
huollettavissa ja puhdistettavissa. Kojeen käyttöikä on 20-30 vuotta eli se joudutaan 
uusimaan rakennuksen käyttöiän aikana ehkä useastikin.
Ilmanvaihtokanavien paras paikka on ulkovaipan lämpimällä puolella. Tällöin 
ne eivät riko höyrynsulkua, ne ovat helpommin puhdistettavissa ja uusittavissa. 
Vesihöyryn kondensoitumisriski on pienempi eikä kanavia tarvitse lämmöneristää. 
Jos kanavat ovat kylmässä ullakkotilassa, on ne eristettävä ja niiden läpimenot höy-
rynsulun läpi tiivistettävä. 






Onko tavoitteena S3, tyydyttävä sisäilmasto, joka vastaa säädösten mu-
kaista minimitasoa? VAI 
1        TIL 
Onko tavoitteena S2, hyvä sisäilmasto tai jokin sen erityisominaisuus 
esim. jäähdytys tai tehostettu suodatus? VAI  
3        TIL 
Onko tavoitteena S1, yksilöllinen sisäilmasto lukuun ottamatta lämpö- ja 
kosteusoloja? VAI 
4        TIL 
Onko tavoitteena S1, yksilöllinen sisäilmasto lukuun ottamatta kosteus-
oloja? VAI  
4.5     TIL    
Onko tavoitteena S1, yksilöllinen sisäilmasto mitään poisrajaamatta?  5        TIL  
2.
Onko minimitasoa parempi sisäilmaston tavoitetaso (S1 tai S2) huomioi-
tu LVI-suunnittelussa? 
2        LVI 
3.
Onko minimitasoa parempi sisäilmaston tavoitetaso (S1 tai S2) huomioi-
tu tilasuunnittelussa ja sisustamisessa, mm. teknisen tilan sijainti ja oles-
kelutilojen suuntaus.  
1       ARK 
4.
Onko minimitasoa parempi sisäilmaston tavoitetaso (S1 tai S2) huomioi-
tu rakennesuunnittelussa, mm. radonsuojaus ja ääneneristys?  
1       RAK 






Onko ilmanvaihtokanavat sijoitettu lämmöneristeen ja rakennuksen höy-
rynsulun sisäpuolelle? VAI 
2        LVI 
Onko ilmanvaihtokanavat sijoitettu kulkukelpoisiin yläpohjan tuuletus- 
tai ullakkotiloihin, joissa on kulkusillat ja huoltotasot?  
1        LVI 
2.
Onko rakennus ja asennukset suunniteltu niin, että ilmanvaihtokanavat 
ovat tarkastettavissa, huollettavissa ja muunneltavissa rakenteita rikko-
matta tai näkyvillä.  
1        LVI 
3.
Onko tarvittavat ilmanvaihtokanavien lämpö- ja kondenssieristykset 
tilakohtaisesti suunniteltu, mm. LTO-kojeen ulko-, tulo- ja jäteilmakana-
vistojen kondenssieristykset rakennuksen höyrynsulun sisäpuolella?  
2        LVI 
4.
Onko rakennuksessa erillinen tekninen tila, jonne on käynti ainakin suo-
raan ulkoa tai vaihtoehtoisesti autotallin tai varaston kautta? 
2        ARK 
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I lman päästävä si ir tymään huoneesta toiseen
Asunnoissa ilma johdetaan yleensä makuu- ja olohuoneisiin sekä muihin oleskelu-
tiloihin ja poistetaan keittiö-, WC-, pesu- ja varastotilojen kautta. Ilman pitää päästä 
virtaamaan huonetilasta toiseen suunnitellusti esim. reilujen kynnysrakojen tai eril-
listen siirtoilmasäleikköjen kautta. Siirtoilmareitit ja niiden mitoitus pitää merkitä 
suunnitelmiin.
Asukkaan tulisi olla selvillä talonsa ilmanvaihtojärjestelmän toiminnasta ja reiteis-
tä, joita pitkin ilma siirtyy. Ilmansiirtoreittejä ei saa sulkea. Jos kynnykset asennetaan 
ja siirtoilmareitit suljetaan esim. haluttaessa parempaa ääneneristystä huoneiden 
välille, ei ilmanvaihto toimi suunnitellusti. Tällöin ilmanvaihtomäärät pienenevät ja 
painesuhteet muuttuvat, mikä heikentää sisäilman laatua ja voi aiheuttaa kosteusra-
situksia rakenteille. Tehokas ilmanvaihto ja aiempaa suuremmat ilmamäärät vaativat 
myös aiempaa väljempiä siirtoilmareittejä.  
Ääneneristys ei  este i lmanvaihdolle
Opiskelun, työn, television katselun, musiikin kuuntelun tai muun syyn vuoksi voi 
asukas haluta tavallista parempaa ääneneristystä asunnon eri huoneiden välille. Asia 
voidaan ratkaista suunnitteluvaiheessa esim. huonetilojen keskinäisellä sijoittelulla 
ja käyttämällä ääntä hyvin eristäviä eli massiivisia ja ilmatiiviitä rakenteita huonei-
den välisissä seinissä. Ilmanvaihdon siirtoilmareiteiksi tarvittavia kynnysrakoja ja 
siirtoilmasäleikköjä ei voida tällöin väliseinissä käyttää, koska ääni tunkeutuu pien-
tenkin rakojen kautta huonetilasta toiseen. Äänieristettäviin huoneisiin on sen vuoksi 
järjestettävä huonekohtainen tulo- ja poistoilmanvaihto ja asennettava ilmanvaihto-
kanaviin huoneiden välille äänenvaimentimet tai ainakin käytettävä ääntä vaimen-
tavia siirtoilmasäleikköjä huoneiden välisissä seinissä. Ilman tulee joka tapauksessa 
vaihtua aina ja jokaisessa huoneessa.






Onko asuinhuoneiden tuloilmavirrat mitoitettu huonekohtaisesti ja henki-
löperusteisesti valitun laatutason(S1 - S3) ja henkilömäärän mukaisiksi.  
3       LVI   
2.
Onko suunnitelmiin merkitty huoneittain IV-laitteistojen mitoituksen 
perusteena olevat suurimmat henkilömäärät, joille saadaan riittävät tu-
loilmavirrat vain perussäätöä tarkistamalla? 
2       LVI 
3p.
Onko henkilöperusteisesti mitoitetut tuloilmavirrat tarkistettu niin, että 
huoneiston ilmanvaihtokerroin ja kaikkien huoneiden ilmanvaihto on 
ohjeiden mukainen.  
3       LVI 
4.
Onko ilmanvaihto- ja tilasuunnittelussa huomioitu huoneiden käyttötar-
koituksen tai henkilömäärien muutokset?  
2       ARK 
5.
Onko väliseinien ja -ovien siirtoilmasäleiköt ja -kynnysraot huonekohtai-
sesti mitoitettu, merkitty myös ARK tai RAK-suunnitelmiin ja toimivuus 
tarkistettu?  
2       LVI 
6. Mahdollistaako talotekniikka- ja tilasuunnittelu huoneiden jakamisen? 2       LVI 
7.
Onko talotekniikka- ja tilasuunnittelussa huomioitu mahdollisuus sivu-
asunnon erottamiseen?  
1       LVI 
52  Ympäristöopas  






Onko etelään suuntautuvissa ikkunoissa aurinkosuojat ja otetaanko ilmas-
toinnin ulkoilma varjoisesta paikasta. 
2        ARK 
2. Onko tontilla ulkona katoksellinen pyykinkuivauspaikka? 2        ARK 
3.
Onko asunnossa kondensoiva kuivausrumpu tai kuivauskaappi erillisellä 
poistoilmakanavalla vesikaton yläpuolelle?  
2       LVI 
4.
Onko ilmanvaihdon poistoilmaventtiili ainakin kahdessa seuraavista 
paikoista: tuulikaappi, ulkoiluvaatteiden säilytyskaappi ja keittiön jäte-
kaappi.
1       LVI 
4.2.2    
Ilmanvaihtolaite, maksimi 37 pistettä
 
Rakennus hengittää i lmanvaihtojärjestelmällään
Ilmanvaihdon tehosäätimessä tulisi olla merkittynä ja ohjeistettuna vähintään mini-
miä, normaalia ja tehostettua ilmanvaihtoa osoittavat kolme käyttökytkimen asentoa. 
Ilmanvaihtoa käytetään   usein liian pienellä teholla tai suljetaan kokonaan esim. 
käyttökustannusten tai liian voimakkaan äänen takia. Ilmanvaihdon tulee toimia 
yleensä normaalin käyttöajan teholla ja tällöin huoneiston ilman tulee vaihtua  noin 
0,5 kertaa tunnissa. Tarvittaessa käytetään tehostettua ilmanvaihtoa.
Ilmanvaihtoa ei saa pysäyttää milloinkaan. Pitkän poissaolon aikana ilman pitää 
vaihtua minimimäärän eli noin 0,2 kertaa tunnissa.  Pysäytetyllä tai pienellä ilman-
vaihdolla sisäilman kosteuspitoisuus nousee, jolloin vesihöyry voi tiivistyä raken-
teisiin ja ilmanvaihtokanavien sisäpintoihin aiheuttaen kosteusvaurioita ja terveys-
riskejä. Asian tärkeys ja ilmanvaihtokoneen oikea käyttö on ohjeistettava asukkaille 
selkeillä käyttöohjeilla. Ilmanvaihdon pysäyttäminen tai liiallinen rajoittaminen on 
lähes samaa kuin ihmisen hengityksen pysäyttäminen tai rajoittaminen.    






Onko vanhempien makuuhuone ääneneristetty muusta huoneistosta: 
 rakenteet, ääneneristetty ovi ja tulo-/poistoilmanvaihto kanavoinnit ää-
nenvaimentimineen? 
2        LVI 
2.
Onko muut makuu- ja työhuoneet ääneneristetty muusta huoneistosta: 
 rakenteet, tiiveys ja tulo-/poistoilmanvaihto kanavoinnit  
äänenvaimentimineen?  
1        LVI 
3.
Onko ilmanvaihtokone, öljy- ja kaukolämmityslaitteet sijoitettu 
 riittävän etäälle oleskelutiloista, tarvittavat kannake- ja  
änenvaimennusdetaljit suunniteltu, äänitasolaskelmat tehty ja äänitasot 
tarkistettu huoneittain? 
2        ARK  
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Kun ilmanvaihdon ilmamäärää säädetään käsikäyttöisellä kytkimellä: 
Onko ilmanvaihdon ilmamäärän säätimeen merkitty ja ohjeistettu ainakin 
seuraavat kolme tehotasoa: minimi (pitkäaikainen poissaolo), normaalin 
käyttöajan ja tehostettu ilmanvaihto (vähintään 30% tehostus normaalis-
ta)? 
2        LVI 
2.
Kun ilmanvaihdon ilmamäärä säätyy automaattisesti: Säätääkö automa-
tiikka ilmanvaihtokoneen ilmamäärää? VAI 
1        LVI 
Säätääkö automatiikka ilmanvaihtoa huonekohtaisesti? 2        LVI 
3. Onko asunnossa 1 ilmanvaihtoa säätävä hiilidioksidianturi? VAI 0.5     LVI 
Onko asunnossa 2 tai useampia ilmanvaihtoa säätävää hiilidioksidiantu-
ria? VAI 
1        LVI 
Asunnossa ei ole ilmanvaihtoa säätävää hiilidioksidianturia? 0        LVI 
4.
Onko asunnossa yksi ilmanvaihtoa säätävä kosteusanturi tai automaatti-
sesti säätyvä poistoilmaventtiili? VAI 
0.5     LVI 
Onko asunnossa kaksi tai useampi ilmanvaihtoa säätävää kosteusanturia 
tai automaattisesti säätyvää poistoilmaventtiiliä? VAI 
1        LVI 
Asunnossa ei ole ilmanvaihtoa säätävää kosteusanturia tai automaattisesti 
säätyvää poistoilmaventtiiliä? 
0        LVI 
5p.
Onko minimi ilmanvaihtoa pienemmän tehon käyttö estetty tai käyttö-
kytkimen asennot ohjeistettu kielletyiksi?  
3        LVI 
Pakkanen testaa i lmanvaihtolaitteiston
Paikalliset olosuhteet tulee ottaa huomioon laitteistoa valittaessa. Poistoilman sisäl-
tämä vesihöyry jäätyy helposti kovilla pakkasilla lämmöntalteenottokennon kylmiin 
pintoihin. Jäätymisen estämiseksi tehdyt järjestelyt voivat aiheuttaa ongelmia. Tuloil-
mapuhaltimen pysähtely pakkasilla aikaansaa huonetiloihin alipaineen ja lisäänty-
neitä vuotoilmavirtoja. Nämä voivat puolestaan aiheuttaa veto- ja hajuhaittoja. Läm-
möntalteenottokennon ohittaminen ja alimitoitettu jälkilämmitin päästävät tuloilman 
kylmänä huoneisiin, mikä voi laskea huonelämpötilaa ja aiheuttaa vetoa.  
Ongelmat voidaan välttää, jos laitteet suunnitellaan puhaltamaan keskeytymät-
tä halutulla teholla tarpeeksi lämmintä ilmaa huonetiloihin kovallakin pakkasella. 
Tuloilman lämmittimen teho, lämmitystapa sekä esi- ja jälkilämmityksen toteutus 
vaikuttavat asiaan. Ilmanvaihtolaitteiston toimintavarmuus pakkasella on syytä var-
mistaa jo laitteistoa valittaessa. Valinta kannattaa tehdä yhteistyössä LVI-suunnitte-
lijan kanssa.
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Onko ilmanvaihtokoneessa valitun sisäilmaluokan mukainen tuloil-
masuodatin? (Sisäilmaluokassa S3 suodatin F6, S2:ssa F7 ja S1:ssä F8) 
Mikäli vastaus on ei, vastaa seuraavaan kysymykseen, muuten siirry 
seuraavaan osaan. 
2        LVI 
2. Voiko ilmanvaihtokoneeseen vaihtaa vähintään F7 tason suodattimen?  2       LVI 






Pitääkö ilmanvaihtokone tuloilman 17 °C lämpöisenä ja lämmöntal-
teenottokennon huurteettomana -30 °C ulkolämpötiloillakin tuloilmavir-
taa vähentämättä tai pysäyttämättä?  
Mikäli vastaus tähän on ei, vastaa seuraaviin kysymyksiin, muutoin 
siirry kohtaan 3: Tuloilman suodatustaso. 
5       LVI 
2.
Jäätymisenesto: Pysähtyykö tuloilmapuhallin termostaatin ohjaamana, tai 
ilmanvaihtokoneessa ei ole lämmöntalteenotto yksikköä? VAI 
1       LVI 
Pysähtyykö tuloilmapuhallin valokennon tms. ohjaamana? VAI 3       LVI 
Ohitetaanko lämmöntalteenottokenno termostaatin ohjaamana? VAI 3       LVI 
Ohitetaanko lämmöntalteenottokenno valokennon tms. ohjaamana? VAI 4       LVI 
Onko ilmanvaihtokoneessa pyörivä lämmöntalteenotto kenno tai muu 
vastaava järjestelmä? 
4       LVI 
Automatiikka säästää i lmanvaihdon energiankulutusta
Ilmanvaihdon kuluttaman energian vähentämiseksi on järkevää pienentää ilman-
vaihtoa silloin kun tarve on pieni. Automatiikalla voidaan ilmanvaihtoa ohjata to-
dellisen tarpeen mukaan ja samalla ilmanvaihdon ohjaus helpottuu käsisäätöiseen 
ilmanvaihtoon verrattuna.
Yleisimmin ilmanvaihtokoneen tehoa ohjataan ilman suhteellista kosteutta tai 
hiilidioksidipitoisuutta mittaavien antureiden avulla. Yleensä automatiikka ohjaa 
järjestelmän kokonaistehoa, jolloin ilmanvaihto muuttuu koko rakennuksessa. Ihanne 
on tilakohtainen säätöautomatiikka. Tällöin pesuhuoneessa voidaan käyttää ilman 
kosteuspitoisuuden mukaan säätyvää poistoilmaventtiiliä, joka tehostaa vain pesu-
huoneen ilmanvaihtoa sen käytön ja kuivumisen aikana. Olo- ja makuuhuoneissa 
voidaan käyttää hiilidioksidipitoisuuden mukaan säätyviä venttiileitä, jotka säätävät 
vain näiden tilojen ilmanvaihtoa huoneessa olevan henkilömäärän mukaan. Kaikissa 
tiloissa tulee kuitenkin aina olla vähintäänkin perussäädetty minimi-ilmanvaihto.
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Onko ilmanvaihtokoneessa valitun sisäilmaluokan mukainen tuloil-
masuodatin? (Sisäilmaluokassa S3 suodatin F6, S2:ssa F7 ja S1:ssä F8) 
Mikäli vastaus on ei, vastaa seuraavaan kysymykseen, muuten siirry 
seuraavaan osaan. 
2        LVI 






1p. Onko tulisijojen käyttö huomioitu ilmanvaihdossa, esim. takkakytkin?  3        LVI 
2. Voidaanko ilmanvaihdolla tasata lämpöä, esim. kierrätysilman avulla?  2        LVI 
3. Onko ilmanvaihtokoneessa huollosta ja vioista ilmoittava järjestelmä?  1        LVI 
4.
Onko ilmanvaihtokoneessa suodattimen ahtautumisesta ilmoittava järjes-
telmä? 
1        LVI 
5.
Onko ilmanvaihtokoneessa kesällä automaattisesti lämmöntalteenoton 
ohittava järjestelmä?  
2        LVI 
6.
Kuuluuko laitetoimitukseen koneen puhdistusvälineet tai ainakin kattavat 
puhdistusohjeet? 
1        LVI 






Onko LVI-suunnittelija esitellyt ja selvittänyt rakennuttajalle edellisten 
kohtien(1-4) asiakokonaisuudet ennen ilmanvaihtokoneen valintaa? 
3       LVI 
2p.
Onko laskennallisesti tarkistettu, että suunnitellulla käyttöajan ilman-
vaihdon teholla tulo- ja poistoilmajäejestelmän ominaissähköteho SFP on 
enintään 2,5 kW/(m3/s).
3       LVI 
3p.
Vastaavatko valitun ilmanvaihtokoneen ominaisuudet haluttua ja määri-
teltyä tarvetta? 
3       LVI 
4.2.3   
Rakennusmateriaalit ja siivous, maksimi 19 pistettä
 
Pintamateriaal ien päästöt uhka sisäi lman laadulle
Rakennuksen sisäpinnoissa ja rakenteissa käytetyistä materiaaleista erittyy sisäilmaan 
päästöjä, jotka voivat pilata sisäilman. Siksi kannattaa käyttää vain vähäpäästöisiä 
pintamateriaaleja. Rakennusmateriaaleille on luotu päästöluokitus, jota ylläpitää 
Rakennustietosäätiö. Testien perusteella materiaalit voidaan sijoittaa päästöluok-
kiin M1, M2 tai M3 sen perusteella, miten paljon niistä erittyy haihtuvia orgaanisia 
yhdisteitä, formaldehydiä, ammoniakkia, karsinogeeneja ja hajuja. Luokka M1 on 
vähäpäästöisin, johon kuuluvia materiaaleja on siten järkevää käyttää. Toistaiseksi 
kaikki luokitellut tuotteet kuuluvat luokkaan M1. Luettelo M1-luokan materiaaleista 
ja tuotteista löytyy Rakennustietosäätiön kotisivuilta www.rts.fi/M1. Hyvän sisäil-
maston kannalta tärkeimpiä ovat vähäpäästöiset sisäverhouslevyt, lattiapäällysteet, 
maalit ja lakat, tapetit ja yleensä kaikki materiaalit, jotka ovat välittömässä koske-
tuksessa sisäilmaan.  






Onko ilmanvaihtokoneessa valitun sisäilmaluokan mukainen tuloil-
masuodatin? (Sisäilmaluokassa S3 suodatin F6, S2:ssa F7 ja S1:ssä F8) 
Mikäli vastaus on ei, vastaa seuraavaan kysymykseen, muuten siirry 
seuraavaan osaan. 
2        LVI 






1p. Onko tulisijojen käyttö huomioitu ilmanvaihdossa, esim. takkakytkin?  3        LVI 
2. Voidaanko ilmanvaihdolla tasata lämpöä, esim. kierrätysilman avulla?  2        LVI 
3. Onko ilmanvaihtokoneessa huollosta ja vioista ilmoittava järjestelmä?  1        LVI 
4.
Onko ilmanvaihtokoneessa suodattimen ahtautumisesta ilmoittava järjes-
telmä? 
1        LVI 
5.
Onko ilmanvaihtokoneessa kesällä automaattisesti lämmöntalteenoton 
ohittava järjestelmä?  
2        LVI 
6.
Kuuluuko laitetoimitukseen koneen puhdistusvälineet tai ainakin kattavat 
puhdistusohjeet? 
1        LVI 






Onko LVI-suunnittelija esitellyt ja selvittänyt rakennuttajalle edellisten 
kohtien(1-4) asiakokonaisuudet ennen ilmanvaihtokoneen valintaa? 
3       LVI 
2p.
Onko laskennallisesti tarkistettu, että suunnitellulla käyttöajan ilman-
vaihdon teholla tulo- ja poistoilmajäejestelmän ominaissähköteho SFP on 
enintään 2,5 kW/(m3/s).
3       LVI 
3p.
Vastaavatko valitun ilmanvaihtokoneen ominaisuudet haluttua ja määri-
teltyä tarvetta? 
3       LVI 
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4.2.4   
Rakenteet ja järjestelmät, maksimi 17 pistettä
 
Isoista ikkunoista kylmähaittoja talvel la ja lämpöhaittoja 
kesäl lä
Hyvienkin ikkunoiden sisäpinnan pintalämpötila voi olla pakkasella vain 10-15 astet-
ta. Tämän vuoksi sisäilma ikkunan pinnassa jäähtyy ja raskaampana valuu alaspäin. 
Syntyvä ilmavirta tuntuu vetona ikkunan lähellä. Ihmisestä kylmään ikkunapintaan 







Onko rakennuksessa keskuspölynimuri? Jos vastaat ei, siirry kohtaan 3: 
pintamateriaalien ja tilaratkaisujen siivoustekninen arviointi. 
2         ARK 
2p.
Onko keskuspölynimuri sijoitettu asuintilojen ulkopuolelle Onko kes-
kuspölynimurin poistoilman äänenvaimennus RakMK:n ohjeen 
 mukainen? 
3         ARK 
3.
Onko keskuspölynimuri sijoitettu asuintiloista erotettuun ulko- 
ovelliseen, varaston tai autotallin kautta kuljettavaan esim. tekniseen 
 tilaan.  
2         ARK 






Asunnossa ei ole siivouksen erityisjärjestelyjä vaativia ratkaisuja (esim. 
lattiasta yli 3 metrin korkeudella olevia ilmanvaihtoventtiileitä tai ikku-
noita) tai ne on erikseen huomioitu siivousohjeistuksessa?  
2        ARK 
2.
Ovatko kaikki pinnat sileitä ja nihkeäpyyhinnän tai ainakin imuroinnin 
kestäviä?  
2        ARK 
3.
Onko rakenteet ja asennukset suunniteltu ja tehty niin, että kaikki sisäil-
maan rajoittuvat paikat ovat siivottavissa ja puhdistettavissa, tulisijojen ja 
märkätilojen ilmaraot, LVI-asennukset yms. 
2        ARK 






Ovatko sisäpinnoissa käytetyt materiaalit (levyt, paneelit, yms.) M1- 
luokiteltuja? Tavanomainen IV-suunnittelu edellyttää vähäpäästöisten 
 materiaalien käyttöä! 
2        ARK 
2.
Ovatko sisäpinnoilla käytetyt pinnoitteet (maalit, tapetit, yms.) M1- 
luokiteltuja? 
2        ARK 
3.
Ovatko täydentävät rakennusosat (listat, ovet, ikkunat, yms.) M1- 
luokiteltuja? 
1        ARK 
4.
Onko kiintokalusteiden päästöluokka ilmoitettu tarjouspyynnön ja 
 tarjouksen yhteydessä?  
1        ARK 
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3.
nko rakenteet ja asennukset suunniteltu ja tehty niin, että kaikki sisäil-
aan rajoittuvat paikat ovat siivottavissa ja puhdistettavissa, tulisijojen ja 
ärkätilojen il araot, I-asennukset y s. 
2         
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vierellä palelee. Veto- ja säteilyhaitat ovat sitä voimakkaampia mitä suurempia ikku-
nat ovat, mitä alempi pintalämpötila on ja mitä lähempänä ikkunaa ihmiset ovat.
Haittaa voidaan lievittää rajoittamalla ikkunoiden kokoa ja käyttämällä lämpöä 
hyvin eristäviä ikkunoita (matala U-arvo) sekä asentamalla lämpöpatterit ikkunoi-
den alle. Ikkunassa voidaan käyttää myös sähkölämmitteisiä sisälaseja. Ikkunoiden 
lämpöenergian kulutus voi kuitenkin tällöin jopa kaksinkertaistua. Isojen lattiaan 
ulottuvien ikkunoiden aiheuttamien veto- ja säteilyhaittojen korjaaminen jälkikäteen 
on hankalaa ja kallista. 
Kesällä aurinko paistaa ikkunoista sisälle, jolloin auringon säteily nostaa sisäläm-
pötilan helposti liian korkeaksi. Vaikutus on sitä voimakkaampi mitä suuremmasta 
ikkunasta on kysymys. Sisäilman lämpötilan tulisi kuitenkin  pysyä valitun sisäil-
mastotason tavoitearvojen mukaisena. 
Tätä  kesäajan ylilämpöongelmaa voidaan lievittää rajoittamalla ikkunoiden mää-
rää, kokoa ja suuntausta. Voidaan myös käyttää ikkunoissa selektiivisiä ikkunalaseja, 
jotka heijastavat suurimman osan auringon säteilystä takaisin ulos. Halpa ratkaisu on 
asentaa ikkunoihin säleverhot, mutta myös ulkopuolisia rakenteellisia aurinkosuojia 
(säleikköjä) voidaan käyttää. Niiden säädettävyys on yleensä eduksi. Ulkomailla 
ikkunaluukut ovat tuttu näky auringonsuojina. Tehostamalla ilmanvaihtoa voidaan 
sisäilman lämpötilaa alentaa, mikäli ulkoilman lämpötila on riittävän alhainen au-
ringon paisteella.
Valitettavasti ikkunoista tulevaa ilmaista aurinkoenergiaa voidaan Suomessa hyö-
dyntää lämmityskauden aikana vain syksyisin ja keväisin.






Onko korkeat ja matalat pintalämpötilat huomioitu suunnittelussa (suuret 
ikkunapinnat lämmittimineen tai riittävän hyvät ikkunoiden u-arvot) tai 
niitä ei ole arvioitavassa rakennuksessa? 
3       ARK 
2p.
Onko laskennallisesti tarkistettu, että oleskelutilojen lämpöolot täyttävät 
valitun sisäilmaston laatutason talvella ja kesällä?  
3       LVI 
3.
Onko lämmityslaitteissa kaikkien sisäilmaan rajoittuvien osien, myös 
laitteiden sisällä sähkö ym. pintalämpötila aina alle 200 °C  lämmittimis-
sä? 
2       LVI 
4.
Onko asuintilat suojattu haitalliselta lämpösäteilyltä, pitkät räystäät, 
säleiköt, erikoislasit, markiisit tms.? 
2       ARK 
5. Voidaanko aurinkosuojausta säätää ajankohdan ja olosuhteiden mukaan? 1      ARK 
6p. Onko rakennuspaikan radonpitoisuus selvitetty? 3      RAK 
7.
Onko alapohja tiivistetty radon-ohjeiden passiivisen suojauksen mukai-
sesti? 
2      RAK 
8.
Onko alapohjassa radon-ohjeiden aktiivisen suojauksen mukainen radon 
putkisto varustettuna poistopuhaltimella ja -putkella vesikaton yläpuolel-
le? 
1      LVI 
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4.3    
Työmaatoteutus, maksimi 42 pistettä
4.3.1   
Työmaan laadunhallinta, maksimi 6 pistettä            






Onko rakennustarvikkeiden kuljetus, varastointi ja suojaus tehty raken-
nustöiden puhtausluokan P1 mukaisesti, Sisäilmastoluokitus 2000? 
2        VTJ 
2.
Onko työmaan puhtausosastointi ja siivoustyöt tehty rakennustöiden 
puhtausluokan P1 mukaisesti, Sisäilmastoluokitus 2000? 
2        VTJ 
3. Onko työmaalle tehty kirjallinen laatusuunnitelma? 1        VTJ 
4.
Onko mahdollisen laatusuunnitelman ja rakennustöiden puhtausluokan 
P1 vaatimukset ja perusteet annettu kirjallisina ja selvitetty kaikille ra-
kennuksessa työskenteleville?  
1        VTJ 






Onko työnjohto ja pääosa muusta henkilökunnasta ollut aiemmin osalli-
sena sisäilmastoluokkaa S1 tai S2 tavoittelevissa hankkeissa? 
2        VTJ 
4.3.2   
Henkilöstön tieto- ja taitotaso, maksimi 2 pistettä 
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4.3.3    
Rakentamisen dokumentointi, maksimi 20 pistettä
 
Dokumentoi rakennus- ja korjaustöiden eri  vaiheet
Työmaan eri vaiheiden valokuvaaminen ja dokumentointi myös piirustuksin ja muis-
tiinpanoin mahdollisimman tarkkaan voi osoittautua myöhemmin käytön, huollon 
ja muutosten aikana erittäin hyödylliseksi. Poikkeamat suunnitelmista tulisi merkitä 
piirustuksiin ja kaikki piirustukset, selitykset ja erityisesti teknisten laitteiden käyt-
tö- ja huolto-ohjeet olisi syytä säilyttää visusti tallessa. Rakennuksen huoltokirjassa 
tulisi näkyä talon historia rakennusvaiheesta lähtien. Paitsi rakennusvaiheessa tehtyjä 
muutoksia myös myöhemmin tehdyt korjaukset, muutokset, uusimiset ja huollot tuli-
si huoltokirjasta käydä ilmi. Mahdollisen talokaupan yhteydessä tämä dokumentaatio 
on suureksi hyödyksi ja talon uusi omistaja osaa arvostaa sitä.






Pidetäänkö rakennuskohteessa ajantasaista "Pientalotyömaan valvonta ja 
tarkastusasiakirjaa" tai vastaavaa ko. rakennuskohteelle laadittua asiakir-
jaa? 
3        VTJ 
2.
Onko rakennuskohteella urakoitsijoista riippumaton, rakennuttajan etuja 
valvova suunnittelijan tai työnjohtajan kelpoisuusehdot täyttävä valvoja? 
2        TIL 






Onko tarkastusasiakirjassa kaikki edellytetyt vastuuhenkilöiden allekir-
joitukset työvaiheittain. 
3        VTJ 
2p.
Onko ilmanvaihtojärjestelmä säädetty ja mittauspöytäkirjat tehty, tarvit-
taessa myös äänitasoista? 
3        LVI 
3.
Onko ilmanvaihtokoneen energiatehokkuus tarkastettu normaalin käyttö-
ajan teholla ja ominaissähköteho SFP on alle 2,0 kW/(m3/s)?  
2        LVI 
4.
Onko lämmitysjärjestelmä perussäädetty laskettuihin säätöarvoihin ja 
tarkistettu mittauksin? 
2        LVI 






Onko kaikki rakentamisen aikaiset muutokset päivitetty loppupiirustuk-
siin? 
3        VTJ 
2.
Onko tarkastettujen kohteiden, muutosten ja riskipaikkojen dokumen-
tointi toteutettu valokuvin ja tarvittaessa piirroksin?  
2        VTJ 






Pidetäänkö rakennuskohteessa ajantasaista "Pientalotyömaan valvonta ja 
tarkastusasiakirjaa" tai vastaavaa ko. rakennuskohteelle laadittua asiakir-
jaa? 
3        VTJ 
2.
Onko rakennuskohteella urakoitsijoista riippumaton, rakennuttajan etuja 
valvova suunnittelijan tai työnjohtajan kelpoisuusehdot täyttävä valvoja? 
2        TIL 






Onko tarkastusasiakirjassa kaikki edellytetyt vastuuhenkilöiden allekir-
joitukset työvaiheittain. 
3        VTJ 
2p.
Onko ilmanvaihtojärjestelmä säädetty ja mittauspöytäkirjat tehty, tarvit-
taessa myös äänitasoista? 
3        LVI 
3.
Onko ilmanvaihtokoneen energiatehokkuus tarkastettu normaalin käyttö-
ajan teholla ja ominaissähköteho SFP on alle 2,0 kW/(m3/s)?  
2        LVI 
4.
Onko lämmitysjärjestelmä perussäädetty laskettuihin säätöarvoihin ja 
tarkistettu mittauksin? 
2        LVI 






Onko kaikki rakentamisen aikaiset muutokset päivitetty loppupiirustuk-
siin? 
3        VTJ 
2.
Onko tarkastettujen kohteiden, muutosten ja riskipaikkojen dokumen-
tointi toteutettu valokuvin ja tarvittaessa piirroksin?  
2        VTJ 






Pidetäänkö rakennuskohteessa ajantas ista "Pientalotyöm an valvonta ja 
t rkastusasiakirjaa" tai vastaavaa ko. rakennuskohteelle laadittua asiakir-
jaa? 
3        VTJ 
2.
Onk  raken uskohteell  urakoitsijoista rii pumaton, rakennuttajan etuja 
valvova suunnittelijan tai työnjohtajan kelpoisuusehdot täyttävä valvoja? 
2        TIL 






Onko tarkastusasiakirjassa kaikki edellytetyt vastuuhenkilöiden allekir-
joitukset työvaiheittain. 
3        VTJ 
2p.
Onko ilmanvaihtojärjestelmä säädetty ja mittauspöytäkirjat tehty, tarvit-
taessa myös äänitasoista? 
3        LVI 
3.
Onko ilmanvaihtokoneen energiatehokkuus tarkastettu normaalin käyttö-
ajan teholla ja ominaissähköteho SFP on alle 2,0 kW/(m3/s)?  
2        LVI 
4.
Onko läm itysjärjestelmä perussäädetty laskettuihin säätöarvoihin ja 
tarkistettu mittauksin? 
2        LVI 






O ko kaikki rakentamisen aikaiset muutokset päivitetty loppupiirustuk-
siin? 
3        VTJ 
2.
Onko tarkastettujen ohteiden, muuto ten ja risk paikkojen dokumen-
tointi toteutettu valokuvin ja tarvittaessa piirroksin?  
2        VTJ 
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4.3.4   
Mittaukset ja säädöt,  maksimi 14 pistettä
 
I lmanvaihtojärjestelmä säädettävä toimimaan oikein
Ammattitaitoisen suunnittelun ja asentamisen jälkeen ilmanvaihtojärjestelmä on 
säädettävä ennen käyttöönottoa. Tällöin mm. varmistetaan, että tulo- ja poistoilma-
virrat jakautuvat eri tilojen tai huoneiden kesken suunnitellusti, ilma virtaa suun-
niteltuja reittejä ja että tulo- ja poistoilmavirrat ovat keskenään oikeassa suhteessa. 
Rakennukseen ei saa syntyä ylipainetta. Säätötoimenpiteet kuuluvat ilmanvaihto-
urakoitsijalle tai –suunnittelijalle. Säätö perustuu mittauksiin, joista on laadittava 
mittauspöytäkirja. Se on talon asukkaalle tärkeä dokumentti myöhempiä korjaus-, 
huolto- ja muutostoimenpiteitä ajatellen. Usein asukas itse alkaa myöhemmin säätää 
venttiilejä yrittäen saada parannusta huonoksi kokemaansa ilmanvaihtoon. Tulos 
on yleensä päinvastainen säätöjen ja ilmanvaihdon mennessä täysin sekaisin. Hyvin 
tehty, säädetty ja toimiva ilmanvaihto on paras tae hyvälle sisäilmalle. 






Ovatko IV-urakoitsija ja valvoja yhdessä todenneet ja kirjanneet tilojen 
puhtauden ennen ilmanvaihtokoneen käyttöönottoa? 
2       VTJ 
2p.
Onko suunnitellut käyttöajan ilmanvaihdon ilmavirrat mitattu ja tarkistet-
tu. (0,5...0,7 1/h)? 
3        LVI 
3.
Onko suunnitellut tehostetun ilmanvaihdon ilmavirrat mitattu ja tarkistet-
tu. (vähintään +30 %)? 
2        LVI 
4.
Onko suunnitellut minimi ilmanvaihdon ilmavirrat mitattu ja tarkistettu. 
(vähintään  0,2 1/h)? 
2        LVI 






Ovatko IV-urakoitsija ja valvoja yhdessä todenneet teknisten järjestelmi-
en ja laitteiden äänitasot suunnitelmien ja tavoitetasojen mukaisiksi? 
2       VTJ  
2.
Onko huonelämpötilat mitattu talvella ja lämmitysjärjestelmän perussää-
tö tarkistettu? 
2       LVI 
3.
Onko lämpökuvauksessa havaittu asuintilojen pintojen alin lämpötilain-
deksi vähintään 65 %, joka on asumisterveysohjeen mukainen hyvä taso? 
1       VTJ  






Ovatko IV-urakoitsija ja valvoja yhdessä todenneet ja kirjanneet tilojen 
puhtauden ennen ilmanvaihtokoneen käyttöönottoa? 
2       VTJ 
2p.
Onko suunnitellut käyttöajan ilmanvaihdon ilmavirrat mitattu ja tarkistet-
tu. (0,5...0,7 1/h)? 
3        LVI 
3.
Onko suunnitellut tehostetun ilmanvaihdon ilmavirrat mitattu ja tarkistet-
tu. (vähintään +30 %)? 
2        LVI 
4.
Onko suunnitellut minimi ilmanvaihdon ilmavirrat mitattu ja tarkistettu. 
(vähintään  0,2 1/h)? 
2        LVI 






Ovatko IV-urakoitsija ja valvoja yhdessä todenneet teknisten järjestelmi-
en ja laitteiden äänitasot suunnitelmien ja tavoitetasojen mukaisiksi? 
2       VTJ  
2.
Onko huonelämpötilat mitattu talvella ja lämmitysjärjestelmän perussää-
tö tarkistettu? 
2       LVI 
3.
Onko lämpökuvauksessa havaittu asuintilojen pintojen alin lämpötilain-
deksi vähintään 65 %, joka on asumisterveysohjeen mukainen hyvä taso? 
1       VTJ  
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4.4     
Asumisen aikainen sisäilmasto, maksimi 28 pistettä
4.4.1   
Uuden rakennuksen tehostettu tuuletus, maksimi 2 pistettä
4.4.2   
Huoltokirjan sisäilmasto-osio, maksimi 13 pistettä
 
Tavoitteena puhdas i lmanvaihtojärjestelmä
Vain puhdas ilmanvaihtojärjestelmä voi tuottaa puhdasta ja terveellistä sisäilmaa. 
Puhtauteen on kiinnitettävä huomiota jo suunnittelussa mutta ennenkaikkea työ-
maatoiminnoissa ja myös käytön aikana. Järjestelmässä on syytä käyttää M1-puhta-
usluokiteltuja ilmanvaihtotuotteita. Työmaalla tarvikkeet on suojattava kosteudelta, 
pölyltä ja lialta sekä ennen asennusta että asennuksen jälkeen. Tarvikkeiden asennus 
sekä pölyä tuottavat työvaiheet ja siivous on pientalotyömaallakin hoidettava niin, 
että kanavistoon ja ilmanvaihtokoneeseen ei pääse pölyä ja muuta likaa.  Sisäilmas-
toluokitus 2000:een sisältyvä Rakennustöiden puhtausluokitus antaa hyviä ohjeita 
ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden turvaamisesta.
Ilmanvaihtojärjestelmä on voitava puhdistaa säännöllisesti. Pientalon huoltokirjan 
tulisi muistuttaa omakotiasukasta noin 5-10 vuoden välein ilmanvaihtojärjestelmän 
tarkastuttamisesta ja tarkastuksen perusteella tarvittaessa puhdistuttamisesta.






Onko uuden rakennuksen materiaalipäästöjen haittojen vähentämiseksi 
ilmanvaihtoa käytetty ympärivuorokautisesti tehostusasennossa (säädetty 
käsin tai automatiikalla estetty käyttö pienemmällä teholla) vähintään 
puolen vuoden ajan rakennuksen valmistumisesta? 
2        TIL 





1p. Onko rakennukselle tehty talokohtainen huoltokirja? 3        ARK 
2.
Onko rakennukselle tehty muistuttava, esim. ATK-pohjainen, huoltokir-
ja? 
1       ARK 
3p.
Onko tarvittavat huoltotoimenpiteet aikataulutettu, yksilöity ja ohjeistettu 
kuitattaviksi huoltokirjassa? 
3       ARK 
4.
Onko ilmanvaihtokanaviston puhtauden määräaikainen tarkistaminen 
ohjeistettu huoltokirjassa? 
2       LVI 
5.
Onko huoltotoimenpiteen vaatima alan asiantuntijan tarve ohjeistettu 
huoltokirjassa? 
2       LVI 
6.
Onko määräajoin tehtävä kuntoarvio mm. sisäilmaston osalta ohjeistettu 
huoltokirjassa? 
2       LVI 
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4.4.3   
Käytön opastus ja hallinta,  maksimi 13 pistettä                                                         
 
Tekniikka tutuksi  asukkail le
Usein omakotiasukas ei tunne riittävästi talonsa ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmi-
en toimintaa eikä osaa käyttää ja huoltaa niitä oikein. Asukkaiden eli perheen kaikkien 
aikuisikäisten pitäisi tuntea talonsa teknisten järjestelmien ja niihin kuuluvien laittei-
den ja osien toiminta, osata tunnistaa niissä esiintyvät viat ja puutteet ja ryhtyä niiden 
mukaan tarvittaviin toimenpiteisiin sekä osata huolehtia laitteiden säännöllisistä puh-
distus- ja huoltotoimenpiteistä. Urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja laitetoimittajien 
tulee antaa asukkaille niin seikkaperäinen käytön opastus, että he osaavat käyttää 
ja huoltaa kotinsa laitteita oikein. Suunnittelijoiden laatiman huoltokirjan tulee olla 
selkeä käytön ja huollon opas asukkaille ja teknisten järjestelmien laitteisiin on kiin-
nitettävä niin selkeät käyttöohjeet, että kaikki perheenjäsenet ymmärtävät ne.






Onko LVI-suunnittelija tai -urakoitsija antanut kirjalliset ilmanvaihtojär-
jestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet? 
3       LVI 
2.
Onko asukkaat opetettu käyttämään ilmanvaihtojärjestelmää, teoriassa ja 
käytännössä?  
2       LVI 
3p.
Onko LVI-suunnittelija tai urakoitsija antanut kirjalliset lämmitysjärjes-
telmän käyttöohjeet?  
3       LVI 
4.
Onko asukkaat opetettu käyttämään lämmitysjärjestelmää, teoriassa ja 
käytännössä? 
2       LVI 
5p.
Onko huoltokirjan ja sen sisältämien käyttöohjeiden säilytys ja arkistoin-
ti järjestetty?  
3       TIL 
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5 Energiankulutus,  
 maksimi 121 pistettä
5.1     
Perusratkaisujen vaikutus lämpöenergiantarpeeseen
Rakentamismääräysten mukainen 140 m2:n pientalo tarvitsee lämpöenergiaa noin 
15000-20000 kWh ja sähköenergiaa noin 5000-8000 kWh vuodessa. Laskua tästä 
tulee asukkaalle noin 1300-1700 €/v ja esim. 50 vuoden aikana yhteensä noin 65000-
85000 €. Pienillä lisäinvestoinneilla summat ovat puolitettavissa helposti.
Pientalon rakennuttaja ja hänen arkkitehtinsa voivat jo luonnossuunnitteluvai-
heessa vaikuttaa jopa kymmenillä prosenteilla suunniteltavan pientalon tulevaan 
energiantarpeeseen. Tärkeimmät tähän vaikuttavat ratkaisut ovat seuraavat:
Rakennuksen laajuus eli pinta-ala ja tilavuus. Energiantarve kasvaa jokseenkin 
suorassa suhteessa lämmitettävään lattiapinta-alaan. Ylisuuria tiloja ja hukkaneliöitä 
on syytä välttää. Rakennuksen tehokkaalla tilasuunnittelulla voidaan tulevaa läm-
pöenergian tarvetta hillitä. Samalla rakennuskustannuksetkin pysyvät paremmin 
kurissa. Pinta-alaltaan suurissa pientaloissa lämpöenergian tarve asuinneliömetriä 
kohden on kuitenkin pienempi kuin pienissä pientaloissa.
Rakennuksen muoto. Rakennuksen ulkovaipan pinta-ala eli ulkoseinien, ikkunoi-
den, ulko-ovien, yläpohjien ja alapohjien yhteenlaskettu pinta-ala suhteessa asuin-
pinta-alaan olisi pidettävä mahdollisimman pienenä. Rakennuksen monimuotoisuus 
eli nurkkien ja räystästasojen lukumäärä lisää energiantarvetta. Edullisin pohjamuoto 
on ympyrä, sitten neliö, suorakaide, L-muoto, U-muoto ja huonoin 2 erillistä moni-
muotoista rakennusta, jos asuinpinta-ala pidetään kaikissa samana. Kaksikerroksinen 
pientalo on edullisempi kuin yksikerroksinen.
Alapohjan, yläpohjan ja ulkoseinien yhteenlaskettu pinta-ala on suositeltavaa pitää 
pienempänä kuin 3,3 m2/asuinpinta-ala yksikerroksisessa pientalossa ja pienempänä 
kuin 2,7 m2/asuinpinta-ala kaksikerroksisessa pientalossa. 
Ikkunoiden määrä. Ikkunaneliömetrin läpi siirtyy lämpöenergiaa ulos 5-6 kertaa 
niin suuri määrä kuin seinäneliömetrin läpi. Tämän vuoksi ikkunoiden kokonaispin-
ta-ala on syytä pitää kohtuullisena.
Ikkunoiden ja ulko-ovien yhteenlaskettu pinta-ala on suositeltavaa pitää pienempä-
nä kuin 18 % ulkoseinien kokonaispinta-alasta (ulkoseinät + ikkunat + ulko-ovet). 
Auringon passiivinen hyödyntäminen. Sijoittamalla rakennus tontille oikein ja 
suuntaamalla suurimmat ikkunat etelään ja pienimmät pohjoiseen voidaan auringon 
säteilyä hyödyntää parhaiten talon lämmityksessä.
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5.2     
Suunnitteluvaihe, maksimi 89 pistettä
5.2.1   
Lämmön kokonaistarve,  maksimi 36 pistettä
Lämmöntarve lasketaan rakentamismääräysten ohjeen D5 mukaan tai muulla luotet-
tavalla tavalla. Laskennassa ei oteta huomioon lämmön tuotantotapaa. Rakennuksen 
sisäiset ilmaisenergiat eli ikkunoista tuleva auringon säteilyenergia sekä valaistuk-
sesta, sähkölaitteista, ihmisistä ja lämpimän käyttöveden laitteista vapautuva energia 
otetaan huomioon (kuva 22). 
Lämmön kokonaistarve ilmaistaan vuotuisena energiana (kWh) ja energiana asuin-
neliömetriä kohden (kWh/asm2). Se voidaan laskea VTT:n kehittämää maksutonta 
ohjelmaa VTT Energiajunior 1.0 käyttäen. Ohjelma löytyy osoitteesta www.pien-
talonlaatu.fi. Ohjelman käyttöohje on tämän julkaisun liitteenä. Laskennan hoitaa 
LVI-suunnittelija tai rakennesuunnittelija. 
Lämmitysjärjestelmän 
tuottama energia 27 500 
kWh = lämmöntarve 
Ilmavuodot  3700 kWh
Lämmin vesi 4400 kWh
IV 8700 kWh
UO 1400 kWh 
IKK 5950 kWh 
US 6600 kWh 
YP 2400 kWh
  AP 3800 kWhSisäiset
 ilmaisenergiat 
9 450 kWh 
Kuva 22. Erään pientalon vuotuisen lämpöenergian kulutuksen jakauma. Kokonaiskulutus 
36 950 kWh/v tuotetaan osaksi talon lämmitysjärjestelmällä ja osaksi sisäisillä ilmaisener-
gioilla. Laskettu lämmöntarve on 27 500 kWh /Martti Hekkanen, VTT/. 
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Rakennusten energiatehokkuus vaihtelee
Nykyisten rakentamismääräysten mukaan tehdyssä pientalossa sen energiatehok-
kuutta kuvaava lämmöntarve on noin 120 kWh/asm2 etelä-Suomessa ja noin 180 
kWh/asm2 pohjois-Suomessa. Vanhoissa taloissa se voi olla huomattavasti suurempi. 
Huolellisella suunnittelulla ja rakentamisella sekä järkevillä asumistottumuksilla 
nykyinen energiantarve voidaan puolittaa varsin helposti. Energiaa säästävä talo 
on mukava asua, terveellinen, rakentamis- ja käyttökustannukset huomioon ottaen 
kokonaistaloudellinen ja ympäristöystävällinen. 
Usein pientalon energiatehokkuutta mitataan myös sillä, miten suuri osuus sen 
lämmöntarpeesta saadaan uusiutumattomista energialähteistä (öljy, kivihiili, maakaa-
su, turve, ydinvoima  ja näillä tuotettu kaukolämpö ja sähkö) ja miten suuri osuus 
uusiutuvista energialähteistä (aurinko, biopolttoaineet, lämpöpumpuilla tuotettu 
energia sekä tuuli- ja vesivoimasähkö). Pientalon omistajaa kiinnostaa myös, kuinka 
suuren osan lämmöntarpeesta hän voi kattaa ilmaisella energialla eli auringosta (au-
rinkokerääjät) tai maasta, vedestä tai ilmasta saatavalla energialla (lämpöpumput). 
Suomen olosuhteissa on mahdollista rakentaa pientalo, joka voidaan lämmittää lähes 
kokonaan ilmaisella energialla.
Lisätietoa energiatehokkaan pientalon suunnitteluun ja rakentamiseen saa esim. 
osoitteesta www.motiva.fi.





1. Onko vuosittainen lämmöntarve alle 165 kWh/htm2 (energialuokka e) vai 6       LVI       
Onko vuosittainen lämmöntarve alle 150 kWh/htm2 (energialuokka d) 
vai 
10     LVI 
Onko vuosittainen lämmöntarve alle 135 kWh/htm2 (energialuokka c) 
vai 
14     LVI 
Onko vuosittainen lämmöntarve alle 110 kWh/htm2 (energialuokka b) 
vai 
18     LVI 
Onko vuosittainen lämmöntarve alle 95 kWh/htm2 (energialuokka a) vai 22     LVI 
Onko vuosittainen lämmöntarve alle 85 kWh/htm2 (energialuokka a+) 
vai 
26     LVI 
Onko vuosittainen lämmöntarve alle 75 kWh/htm2 (energialuokka a+) 30     LVI 
2.
Onko lämmityksessä hyödynnetty ilmaisenergioita (maalämpö, aurinko, 
ilmalämpö, tai tuuli)? 
6       LVI 
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5.2.2   
Rakenteiden U-arvot,  maksimi 29 pistettä 
U-arvolla kuvataan rakenteiden lämmöneristyskykyä
Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo ilmaisee, kuinka suuri lämpöteho siirtyy esim. 
ulkoseinän läpi yhtä neliömetriä kohden, kun sisällä on 1 aste lämpimämpää kuin 
ulkona. Sen laatu on W/m2/°C. Mitä paksumpi eristekerros rakenteessa on, sitä pie-
nempi sen U-arvo on. Rakentamismääräyksissä on annettu yläpohjille, alapohjille, 
ulkoseinille sekä ikkunoille ja ulko-oville suurimmat sallitut U-arvot. Sallittu U-arvo 
saadaan ylittää jossakin rakenteessa, jos muiden rakenteiden eristystä vahventamalla 
tai poistoilman lämmön talteenotolla voidaan lisääntyvä lämmönkulutus kompen-
soida. 
Yksinkertaisilla laskelmilla voidaan minimoida eristyskustannusten ja lämmitys-
kustannusten yhteissumma, jolloin saadaan kokonaistaloudellisesti edullisin U-arvo 
ja eristepaksuus eri rakenteille. Yleensä on taloudellisempaa eristää rakennus parem-
min kuin määräykset edellyttävät. Suunnittelijoiden tehtävänä on valita kussakin 
kohteessa eri rakenteille optimaalinen eristepaksuus ja sitä vastaava U-arvo.            
Alapohjissa l i ian heikko eristys
Maanvaraisessa alapohjassa U-arvo saa olla korkeintaan 0,25 W/m2/°C. Tämä ar-
vo voidaan saavuttaa esim. noin 50 mm:n paksuisella solumuovilevyllä, mitä on 
asumismukavuuden ja kokonaistaloudellisuuden kannalta pidettävä liian ohuena. 
Taloudellisin eristepaksuus on karkeasti arvioiden yli kaksinkertainen. Ulkoseinien 
vierellä eristyspaksuuden on oltava vieläkin suurempi.
Tuuletettuun ryömintätilaan rajoittuvan alapohjan U-arvo saa olla enintään 0,20 
W/m2/°C. Tämä arvo saadaan esim. noin 225 mm:n paksuisella mineraalivillaeris-
tyksellä. Taloudellisempi tulos saadaan noin 250-300 mm:n eristepaksuudella, jolloin 
myös sisätilojen oleskelumukavuus on parempi.
Jos lattiassa on lattialämmitys, on sen pintalämpötila useita asteita korkeampi 
kuin tavallisesti. Tämän vuoksi lattia kannattaa eristää tällöin tavallista paremmin. 
U-arvo ei kuvaa lattian todellista lämmöneristyskykyä, vaan yliarvioi sitä jopa 15-30 







1. Onko alapohjan u-arvo 0,25 tai pienempi tai 3         RAK 
Onko alapohjan u-arvo 0,225 tai pienempi tai 3.5      RAK 
Onko alapohjan u-arvo 0,2 tai pienempi tai 4         RAK 
Onko alapohjan u-arvo 0,175 tai pienempi tai 4.5      RAK 
Onko alapohjan u-arvo 0,15 tai pienempi ? 5         RAK 
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Tilakustannus pienentää ulkoseinän eristevahvuutta
Ulkoseinien U-arvo saa määräysten mukaan olla enintään 0,25 W/m2/°C. Puuraken-
teisessa ulkoseinässä tämä arvo voidaan saavuttaa noin 175 mm:n eristepaksuudel-
la. Jos eristyspaksuutta lisätään, pienenee asuntopinta-ala talon sisällä tai perustus-
ten, julkisivun ja vesikaton määrä kasvaa ulkopuolella. Myös seinätolppien koko 
kasvaa. Näiden ns. tilakustannusten vuoksi kannattaa tapauskohtaisesti arvioida, 
onko kokonaistaloudellisesti järkevämpää käyttää paksumpaa lämmöneristystä ja 
pienempää U-arvoa.
Ulkoseinien U-arvovaatimus on sama riippumatta siitä, onko seinän runkomate-
riaalina puu, tiili, harkko tai mikä muu materiaali tahansa. Runkomateriaalilla on 
kuitenkin vaikutusta varsinaisen eristekerroksen paksuuteen. Siksi eristepaksuus 
ja seinän U-arvo on parasta valita kussakin kohteessa erikseen tapauskohtaises-






1. Onko ulkoseinän u-arvo 0,25 tai pienempi tai 3        RAK  
Onko ulkoseinän u-arvo 0,225 tai pienempi tai 4        RAK 
Onko ulkoseinän u-arvo 0,2 tai pienempi tai 5        RAK 
Onko ulkoseinän u-arvo 0,175 tai pienempi tai 5.5     RAK 
Onko ulkoseinän u-arvo 0,15 tai pienempi ? 6        RAK 
                                                                                                                       
Yläpohjat kannattaa eristää hyvin
Yläpohjien U-arvo saa määräysten mukaan olla korkeintaan 0,16 W/m2/°C. Puu-
yläpohjassa tämä arvo saadaan noin 350 mm:n puhallusvillakerroksella. Puhallus-
villa sopiikin yläpohjan eristeeksi hyvin. Sillä on helppo täyttää kattotuolien välit, 
kanavien ja putkien ympäristöt ja kaikki sokkeloiset tilat. Yläpohjassa samoin kuin 
alapohjassakin tilakustannukset eivät ole suuret eivätkä siten rajoita taloudellista 
eristepaksuutta kovin ohueksi. Vesikaton alla on yleensä tilaa suurillekin eristevah-
vuuksille. Yläpohjan lämmöneristystä on kyllä helppo lisätä puhallusvillalla vesika-
ton alle myöhemminkin.
Jos yläpohjan alapinnassa käytetään sähkölämmitteistä kattolämmitystä, on läm-
pövirta yläpohjan läpi ylöspäin voimakkaampaa kuin tavallisesti. Yläpohja kannat-
taa tällöin eristää tavanomaista paremmin. Yläpohjan U-arvoa ei tällöin saa käyttää 
huoneen tai rakennuksen lämmöntarvelaskelmissa, sillä se ei nyt kuvaa rakenteen 







1. Onko yläpohjan u-arvo 0,16 tai pienempi tai 3       RAK 
Onko yläpohjan u-arvo 0,14 tai pienempi tai 4       RAK 
Onko yläpohjan u-arvo 0,12 tai pienempi tai 5       RAK 
Onko yläpohjan u-arvo 0,10 tai pienempi tai 5.5    RAK 
Onko yläpohjan u-arvo 0,08 tai pienempi ? 6       RAK 
    
Ikkunat ovat lämpönieluja
Ikkunoiden suurin sallittu U-arvo on 1,4 W/m2/°C. Ikkunaneliömetrin läpi kulkeu-
tuu siten noin 5-6 kertaa niin suuri lämpöteho kuin ulkoseinäneliömetrin läpi. Ikkunat 
ovat siten oikeita lämpönieluja Suomen ilmasto-olosuhteissa. Siksi rakennuksen ikku-
napinta-ala on syytä rajoittaa minimiin. Rakentamismääräysten mukaan rakennuksen 
yhteenlaskettu ikkunapinta-ala saa olla enintään 15 % rakennuksen kerrosalasta ja 
enintään 50 % rakennuksen ulkoseinien yhteenlasketusta pinta-alasta.
Määräysten mukainen U-arvo saavutetaan erikoisrakenteisella kolmilasisella tai 
tavanomaisella nelilasisella ikkunalla. Kunkin ikkunatyypin U-arvo määritetään 
yleensä laboratoriotesteillä ja sen arvo on syytä varmistaa ikkunavalmistajalta. Par-
haiden ikkunoiden U-arvo on suuruusluokkaa 1,0 W/m2/°C.
Ikkunoiden läpi tulee myös auringon säteilyenergiaa ulkoa sisälle. Tätä ilmaisener-
giaa voidaan hyödyntää lämpötaloudellisesti vain lämmityskauden aikana syksyllä 
ja keväällä.





1. Onko ikkunoiden u-arvo 1,4 tai pienempi tai 3       ARK 
Onko ikkunoiden u-arvo 1,2 tai pienempi tai 5      ARK  
Onko ikkunoiden u-arvo 1,0 tai pienempi tai 6      ARK 
Onko ikkunoiden u-arvo 0,9 tai pienempi tai 6.5   ARK 
Onko ikkunoiden u-arvo 0,8 tai pienempi? 7      ARK 
                                                                                                                                                      
Ulko-ovista si ir tyy lämpö ulos ja kylmä sisään
Ulko-ovien suurin sallittu U-arvo on määräysten mukaan 1,4 W/m2/°C. Yksinkertai-
nen ovi täyttää tämän määräyksen helposti. Paitsi lämpötaloudellisista syistä myös 
asumisviihtyisyyden kannalta on asuintiloista suoraan ulos johtavissa ulko-ovissa 
suositeltavaa käyttää kaksinkertaista ovea. Tällöin lämpövirta oven kautta ulos pie-
nenee ja oven sisäpinnan pintalämpötila saadaan korkeammaksi, mikä puolestaan 
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vähentää vedon tunnetta. Joka tapauksessa ulko-ovien tiiveyteen on kiinnitettävä 
huomiota. Oven ja karmin väliset tiivisteet on pidettävä kunnossa riippumatta siitä, 
onko ovi yksinkertainen vai kaksinkertainen. Muuten kylmää ilmaa virtaa tiiviste-
raoista sisälle ja heikentää asumisviihtyisyyttä.
Ulko-ovien lämmönläpäisykerroin eli U-arvo voidaan määrittää laskennallisesti, 







1. Onko ulko-ovien u-arvo 1,4 tai pienempi tai 3        ARK 
Onko ulko-ovien u-arvo 1,2 tai pienempi tai 3.5     ARK 
Onko ulko-ovien u-arvo 1,0 tai pienempi tai 4        ARK 
Onko ulko-ovien u-arvo 0,8 tai pienempi tai 4.5     ARK 
Onko ulko-ovien u-arvo 0,6 tai pienempi? 5        ARK 
5.2.3   
Talotekniset järjestelmät, maksimi 24 pistettä   
                                  
Kannattaako hyödyntää uusiutuvia energialähteitä
Lämpöpumpulla voidaan saada maasta, vedestä tai ilmasta ilmaista lämpöenergiaa 
noin kolminkertaisesti pumpun kuluttamaan sähköenergiaan verrattuna. Aurin-
kokerääjällä saadaan auringon säteilyenergiaa talon ja lämpimän veden lämmityk-
seen. Puu on uusiutuva energialähde, jota pyritään suosimaan uusiutumattomi-
en energialähteiden korvaajana. Miten ympäristöystävällisiä ovat kaukolämpö ja 
sähkö? Lämmitänkö taloni uusiutuvilla energialähteillä pelkästään ympäristösyistä 
vai valitsenko lämmitysjärjestelmän yksityistaloudellisten kannattavuuslaskelmien 
perusteella? Tällöin laskelmiin tulisi ottaa rakennusaikaisten kustannusten lisäksi 
lämmitys- eli vuosikustannukset ja laitteistojen uusimiskustannukset 20-30 vuoden 
välein ja nämä kaikki rakennuksen koko käyttöiän ajalta. Pitäisikö talooni tehdä 
uuni tai takka lämmityskatkojen varalta ja pitäisikö olla peräti sähkögeneraattori 








Onko kohteessa tukilämmitysjärjestelmä (takka tai vastaava), jossa voi-
daan käyttää kotimaista polttoainetta (puuta, haketta)? 
2       ARK 
2.
Onko kohteessa varajärjestelmä (esim. generaattori tai akku), jolla voi-
daan tuottaa kiertovesipumppujen ja öljy- tai pellettipolttimen tarvitsema 
sähköenergia tuotetaan sähkökatkon aikana? 
1       SÄH 
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Poistoi lmasta lämpö talteen
Määräysten mukaan tehdyn keskikokoisen pientalon lämmitysenergiasta kuluu 
ilmanvaihtoon noin 10-20 % eli noin 2000-4000 kWh vuodessa. Tästä hukkaan me-
nevästä energiasta voidaan ottaa talteen suuri osa ja käyttää kylmän tuloilman 
lämmittämiseen ilmanvaihtokojeessa. Rakentamismääräysten mukaan ilmanvaih-
tojärjestelmän lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen tulee olla vähintään 30 %. 
Markkinoilla on ilmanvaihtolaitteita, joiden vuosihyötysuhde on vielä korkeampi, 
jopa 70 %. Laitteen hankinnassa tulee kiinnittää huomiota paitsi riittävään ilman-
vaihtotehoon ja vuosihyötysuhteeseen myös hankintahintaan, vuosikustannuksiin 
ja laitteen uusimis- ja korjauskustannuksiin talon koko elinkaaren aikana. Huomiota 




Keskikokoisen pientalon sähköenergiantarve on suuruusluokkaa 8000 kWh vuo-
dessa ilman sähkön käyttöä lämmitykseen, mutta määrä vaihtelee laajoissa rajois-
sa. Tarpeeseen vaikuttaa mm. lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä, sähkökojeiden 
määrä, perheen koko ja ennen kaikkea asumistottumukset. Jo rakennusvaiheessa 
talon sähköjärjestelmä voidaan tehdä energiaa säästäväksi. Hyvä sähkösuunnitteli-
ja voi minimoida sähköntarpeen. Kuitenkin asukkaat itse omilla hankinnoillaan ja 
asumistottumuksillaan vaikuttavat eniten sähkön kulutukseen. Kodin kylmälaitteet 
(jääkaappi ja pakastin) ja muut kodinkoneet kannattaa valita energialuokasta A. 
Sisävalaistukseen voidaan käyttää energiansäästölamppuja ja laitteiden käyttöön 
automatiikkaa. Ulkovalaistus on sopivaa ohjata hämärä- tai lähestymiskytkimen 
avulla ja auton lämmitystä ajastinta käyttäen. Lisää vihjeitä sähkön säästämiseen 







Onko kohteen ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenottojärjestelmän 
vuosihyötysuhde yli 30% tai 
6        LVI 
Onko kohteen ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenottojärjestelmän 
vuosihyötysuhde yli 40% tai 
8        LVI 
Onko kohteen ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenottojärjestelmän 
vuosihyötysuhde yli 50% tai 
10      LVI 
Onko kohteen ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenottojärjestelmän 
vuosihyötysuhde yli 60% ? 
12      LVI 
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5.3    
Toteutusvaihe,  maksimi 16 pistettä
Hatara talo kuluttaa lämpöenergiaa
Rakennuksen tiiveyttä kuvaava ilmanvaihtoluku n50 ilmoittaa, kuinka monta kertaa 
ilma vaihtuu rakennuksessa yhden tunnin aikana, kun paine-ero sisä- ja ulkoilman 
välillä on 50 Pascalia. Se voidaan määrittää mittaamalla. Hatarassa talossa n50 on noin 
3-5, kun taas tiiviissä hyvin tehdyssä talossa suuruusluokkaa 1. Hatarassa talossa 
hallitsematon ilmanvaihto voi olla yhtä suuri kuin ilmanvaihtojärjestelmän kautta 
tapahtuva ilmanvaihto eli noin 0,5 kertaa tunnissa. Hatara talo kuluttaa merkittävästi 
enemmän energiaa. Tiiviissä talossa hallitsematon ilmanvaihto on vai noin 0,05-0,1 
kertaa tunnissa. 
Rakennuksen tiiveys varmistetaan ennen kaikkea huolellisella tiivistystyöllä. Tär-
keintä on rakennuksen ulkovaipan, erityisesti yläpohjan, ilmansulun tiiveys. Sen 
tulisi olla ehyt ja jatkoskohdissa ja rakenteiden liitoskohdissa huolellisesti limitetty ja 
teipattu. Ilmansulun läpiviennit (ilmanvaihtokanavat, sähköjohdot, savupiiput yms.) 
tulisi minimoida ja tiivistää erityisellä kaulusrakenteella. Ikkunoiden ja ulko-ovien 
tiivisteiden pitää olla huolella asennettu ja kunnossa. 
Huolellinen työn suoritus työmaalla varmistaa pientalon energiatehokkuuden. 
Lämmöneristeet on pidettävä kuivina koko työn ajan. Eristeet on asennettava huo-
lellisesti niille varattuun tilaan, ilmaonkaloita ei saa jäädä. Eristeiden ulkopuolelle 
seiniin tarvitaan ilmatiivis tuulensuoja ja sisäpuolelle myös tiivis ilmasulku, jonka 
vesihöyryn vastus on vähintään viisinkertainen tuulensuojan vastukseen verrattuna. 
Tiivis talo on energiapihi.
Mahdolliset virheet ja puutteet eristystyössä voidaan paljastaa lämpökameraku-
vauksella. Kuvaus edellyttää noin 15-20 asteen lämpötilaeroa sisä- ja ulkolämpöti-
lojen välillä. Jos kuvauksen ajaksi järjestetään rakennuksen sisälle alipaine, esim. 50 
Pascalia, näkyvät vuotokohtien ympäristöt kuvauksessa kylminä pintoina ja näin 
myös ilmanvuotokohdat voidaan paikallistaa. Samalla voidaan määrittää myös talon 
ilmanvuotoluku n50. Lämpökamerakuvaus on henkilösertifioinnin alaista toimintaa, 







Ovatko keittiön kylmälaitteet (jääkaappi /pakastin) vähintään energia-
luokkaa A+ ? 
2        TIL 
2. Onko pesukone vähintään energialuokkaa A ? 2        TIL 
3. Onko astianpesukone vähintään energialuokkaa A ? 2        TIL 
4. Onko liesi vähintään energialuokkaa A ? 2        TIL 
5.
Ohjataanko ulkovalaistusta hämärä-, aika- tai lähestymiskytkimen avul-
la? 
1       SÄH 
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5.4   
Käyttövaihe, maksimi 16 pistettä
Asukas on pientalon tärkein huoltomies
Jokaiselle rakennukselle, myös pientalolle, on suunnittelijoiden laadittava huoltokirja. 
Huoltokirjassa esitetään mm. lämmitys-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmien käyttö- ja 
huolto-ohjeet. Urakoitsijoiden ja laitetoimittajien on annettava asukkaille seikkape-
räistä opastusta talon järjestelmien käytöstä ja huollosta. Opastuksen jälkeen perheen 
kaikki aikuisikäiset tuntevat lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän ja teknisten laittei-
den toiminnan ja osaavat tehdä tarvittavat huolto-, puhdistus- ja säätötoimenpiteet 
oikein ja ajallaan. Huolellinen asukas tarkkailee teknisten järjestelmien toimintaa ja 
kuntoa, seuraa lämmön, sähkön ja veden kulutusta ja osaa ryhtyä oikeisiin toimen-
piteisiin poikkeus- ja hätätilanteissa. Valistunut asukas ja hänen perheensä osaa ja 
haluaa muokata asumistottumuksiaan vähän lämpöä, sähköä ja vettä kuluttaviksi. 
Hyvin huollettu pientalo on myös energiataloudellinen. Asukas on todella pientalon 
tärkein huoltomies.  





Onko kohteen tiiviysluku 50 Pa:n alipaineessa mitattuna alle 4,0 l/h vai 3       VTJ 
1. Onko kohteen tiiviysluku 50 Pa:n alipaineessa mitattuna alle 3,0 l/h vai 6       VTJ  
Onko kohteen tiiviysluku 50 Pa:n alipaineessa mitattuna alle 2,5 l/h vai 8       VTJ 
Onko kohteen tiiviysluku 50 Pa:n alipaineessa mitattuna alle 2,0 l/h vai 10     VTJ 
Onko kohteen tiiviysluku 50 Pa:n alipaineessa mitattuna alle 1,5 l/h vai 11     VTJ 
Onko kohteen tiiviysluku 50 Pa:n alipaineessa mitattuna alle 1,0 l/h 12     VTJ 
2.
Onko ilmansulku liitoskohdissa limitetty ja teipattu, mahdollisuuksien 
mukaan myös puristettu ? 
2       VTJ 
3.
Onko läpivientien kohdalla käytetty kaulusrakennetta tai tiiviys on var-
mistettu tavalla, josta on olemassa kirjallinen suunnitelma ? 
1       VTJ 
4.
Onko rakenteet kuvattu lämpökameralla sisäpuolelta ennen sisäpintojen 
viimeistelyä kuten tasoitusta ja maalausta? 
1       VTJ 
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Onko huoltokirjassa esitetty lämmitysjärjestelmän käyttö- ja huolto-
ohjeet? 
3        LVI  
2.
Onko paikantamispiirustuksiin merkitty lämmitysjärjestelmän tarkastusta 
ja huoltoa vaativat kohdat? 
2        LVI 
3p.
Onko huoltokirjassa esitetty tukilämmitysjärjestelmän kuten takan käyt-
tö- ja huolto-ohjeet? 
3        ARK 
4p.
Onko huoltokirjassa esitetty ilmanvaihtojärjestelmän käyttö- ja huolto-
ohjeet? 
3        LVI 
5.
Onko paikantamispiirustuksiin merkitty ilmanvaihtojärjestelmän tarkas-
tusta ja huoltoa vaativat kohdat? 
2        LVI 
6.
Onko asukkaat perehdytetty henkilökohtaisesti taloteknisten järjestelmi-
en toimintaan? 
1        LVI 
7.
Onko huoltokirjassa ohjeistus kulutusseurannasta ja kulutusseurantalo-
makkeet? 
2        LVI 
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6.1    
Ympäristövaikutukset ja niiden merkitys
Rakentaminen vaikuttaa ympäristöön monella tavalla. Pientalonkin rakentaminen ja 
käyttö tulisi järjestää niin, että haitalliset vaikutukset ympäristöön jäisivät mahdol-
lisimman vähäisiksi. Rakennus on ekologinen eli ympäristöystävällinen silloin, kun 
sen ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi koko elinkaaren aikana. 
Rakennuksen elinkaareen kuuluu rakennusmateriaalien tuottaminen, rakennuksen 
valmistaminen, käyttö ja ylläpito, rakennuksen purkaminen sekä materiaalien uu-
siokäyttö tai hävittäminen. Elinkaaren pituudeksi ympäristövaikutusten arvioinnissa 
voidaan arvioida 100 vuotta. Merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat 
 - vaikutukset ympäristön luonnon monimuotoisuuteen (kasvisto ja eliöstö) 
- uusiutumattomien raaka-aineiden käyttö (maa, materiaalit, vesi ym.)
- uusiutumattomien energiavarojen käyttö (öljy, kivihiili, maakaasu, turve, 
 ydinvoima) 
-  päästöt ilmaan, veteen ja maahan (kaasut, nesteet ja hiukkaset) 
-  kiinteät jätteet (rakennusjäte ja energian tuotannon tuhka)
Ilmaan joutuvat päästöt voidaan jaotella seuraavasti:
 - ilmaston lämpenemiseen vaikuttavat eli ns. kasvihuonepäästöt (hiilidioksidi 
 CO2, metaani CH4, dityppioksidi N2O)
- happamoitumiseen vaikuttavat päästöt (rikkidioksidi SO2, typen oksidit NOX,
 ammoniakki NH3, vetykloridi HCL, vetyfluoridi HF) 
-  terveydelle haitalliset päästöt eli oksidantteja aiheuttavat päästöt eteeni C2H,
 metaaniCH4 ym sekä hiukkaset 
Tärkeimmät ympäristövaikutuksia koskevat päätökset ja valinnat tehdään suun-
nitteluvaiheessa. Rakentamis- ja käyttövaiheessa tehtävillä valinnoilla on selvästi 
pienempi merkitys. Ympäristövaikutuksista sensijaan pääosa eli 80-90 % syntyy käyt-
tövaiheessa lähinnä energiankulutuksen seurauksena. Materiaalien ja tarvikkeiden 
valmistuksessa ennen rakentamista ja sitten rakentamisvaiheessa syntyy ympäristö-
vaikutuksista vain noin 10-20 %.
Eri energiantuotantomuodot aiheuttavat erilaisia päästöjä ympäristöön, niillä on 
erilaiset ympäristöprofiilit. Niiden määrään vaikuttavat voimakkaasti käytettävä 
energialähde, tuotanto- ja puhdistustekniikka, tuotantolaitoksen koko, laskutapa ja 
6 Ymparistövaikutukset,  
 maksimi 122 pistettä
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monet muut tekijät. Tämän vuoksi ei tarkkoja yleispäteviä päästömääriä voida antaa. 
Energian kulutuksesta syntyvien tärkeimpien päästöjen suuruusluokat on esitetty 
taulukossa 6.1.
Ympäristövaikutusten ja päästöjen laskennallinen arviointi ja niiden keskinäinen 
painottaminen on vielä kehitysvaiheessa. Tämän vuoksi pientalon teknisen laadun 
ohjauksessa vain energiankulutuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt otetaan las-
kennallisesti huomioon. Vaikka eri energiantuotantomuodoilla on erilainen ympä-
ristöprofiili, arvioidaan 1 kWh:n lämmönkulutuksen aiheuttavan keskimäärin 234 
gramman hiilidioksidipäästön ja sähkönkulutus keskimäärin 221 gramman hiilidiok-
sidipäästön. Motiva Oy:n laskelmien mukaan v. 2004 kaukolämmön keskimääräinen 
hiilidioksidin päästökerroin oli 220 g/kWh ja sähkön keskimääräinen päästökerroin 
200 g/kWh. Jos pientalon energialähteen todellinen ympäristöprofiili on tiedossa, 
voidaan sitä käyttää päästöjen arvioinnissa. Kertoimet muuttuvat vuosittain sen 
mukaan, mistä energialähteistä lämpöä ja sähköä tuotetaan. 
Nykyisten rakentamismääräysten mukaan tehdyssä 140 m2:n pientalossa syntyy 
siten vuodessa hiilidioksidipäästöjä 3500-5000 kg lämmityksestä ja 1200-2000 kg 
taloussähköstä. Kun otetaan huomioon vanhat, enemmän energiaa kuluttavat pien-
talot, aiheutuu Motiva Oy:n arvioiden mukaan miljoonan suomalaisen omakotitalon 
lämmityksestä 7-8 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt vuodessa eli reilut 10 % koko 
Suomen kasvihuonepäästöistä. Kuvasta 23 voidaan todeta, että Suomen hiilidiok-
sidipäästöjä tulisi vähentää reilusti, jotta päästäisin Kioton sopimuksen mukaiselle 
vuoden 1990 tasolle. Näihin vähennystalkoisiin tulisi kaikkien pientalon rakentajien, 
remontoijien ja omistajien myös osallistua. 












251 504 530 567
Sähkö, 
keskimäärin1)
231 440 530 701
Kevyt  
polttoöljy2)
250-300 190-500 120-290 10
Puu2) 200-350 0-10 80-100 200-3600
Maalämpö- 
pumppu3)
80 150 180 230
1) Lähteen /1/ mukaan v. 1998
2) Eri lähteistä
3) Noin kolmasosa sähkön käytön päästöistä
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Kuva 23. Energia- 
sektorin päästö- 
trendi 1990-2004  
(Mt CO2 ekv.)  
/Tilastokeskus/.
                  
6.2     
Suunnitteluvaihe, maksimi 89 pistettä
6.2.1    
Hiilidioksidipäästöt, maksimi 32 pistettä 
Hiil idioksidipäästöt aiheuttavat i lmaston lämpenemistä
Ilmakehässä oleva hiilidioksidi vähentää maasta avaruuteen suuntautuvaa pitkäaal-
toista lämpösäteilyä, jolloin maan pinnan ja ilmakehän lämpötilat nousevat. Tämän 
vuoksi hiilidioksidipäästöjä ilmakehään tulisi minimoida ja hiilidioksidin sitoutu-
mista kasvillisuuteen maksimoida. 
Puolittamalla energiankulutus voidaan päästötkin puolittaa. Lisäämällä ympä-
ristöä kuormittamattomien energialähteiden (aurinko, tuuli, vesivoima ja maaläm-
pö) käyttöä voidaan päästöjä edelleen rajoittaa. Biopolttoaineiden käyttö energian 
tuotantoon on myös suositeltavaa, koska biomassa on uusiutuva energialähde. Sen 
hiilidioksidituotannon ja –kulutuksen voidaan katsoa olevan tasapainossa, jos polte-
tun massan tilalle kasvatetaan uutta massaa yhtä paljon. Miten pientalorakentaja saa-
taisiin motivoitua energiansäästötalkoisiin ja hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseen? 
Puun polttaminen ei  ole ongelmatonta
Puusta saadaan polttamalla energiaa noin 4,5-5,3 kWh/kg. Jos poltettua puuta kohti 
kasvatetaan sama määrä uutta puuta, on syntyvän hiilidioksidin nettopäästö yhtä 
kuin nolla.  Polttoprosessissa syntyy myös hiilivetyjä, typpioksideja, häkää ja hiuk-
kasia, jotka ovat ihmiselle haitallisia, sekä  tuhkaa. Ilmassa leijaileva savun haju 
pientaloalueella ei ole miellyttävää eikä terveellistä.
78  Ympäristöopas  
Kuivan puun palamiseen tarvitaan ilmaa vähintään 5 m3/kg. Pidettäessä tulta 
pientalon tulipesissä (takka, saunan kiuas, leivinuuni), on tarvittavan palamisilman 
saanti varmistettava. Tämä voi olla vaikeaa, koska hallitun ilmanvaihdon vuoksi 
talo on syytä tehdä ilmatiiviiksi. Tilannetta vaikeuttaa ilmanvaihdolla ylläpidettävä 
alipaine, mikä voi kääntää savuhormien vedon vääränsuuntaiseksi. Savu voi tulla 
sisälle. 
Puutulisijoilla tulisi olla hyvä hyötysuhde. Polttopuun tulisi olla kuivaa eikä tuli-
pesissä saa polttaa mitä tahansa. 
1. Lämmöntarpeen hiilidioksidipäästöt 





1. Ovatko vuosittaiset lämmöntarpeen CO2-päästöt alle 40 kg/htm2 ? vai 8       LVI   
Ovatko vuosittaiset lämmöntarpeen CO2 -päästöt alle 35 kg/htm2 ? vai 11     LVI   
Ovatko vuosittaiset lämmöntarpeen CO2 -päästöt alle 30 kg/htm2 ? vai 14     LVI 
Ovatko vuosittaiset lämmöntarpeen CO2 -päästöt alle 25 kg/htm2 ? vai 16     LVI 
Ovatko vuosittaiset lämmöntarpeen CO2 -päästöt alle 20 kg/htm2 ?  18     LVI 
2.
Onko takan hiukkaspäästöä todennettu? (Jos takkaa ei ole jätetään kysy-
mykseen vastaamatta) 
5       ARK 





1. Ovatko vuosittaiset sähköntarpeen CO2 -päästöt alle 20 kg/htm2 ? tai 4       SÄH      
Ovatko vuosittaiset sähköntarpeen CO2 -päästöt alle 15 kg/htm2 ? tai 6       SÄH 
Ovatko vuosittaiset sähköntarpeen CO2 -päästöt alle 10 kg/htm2 ? tai 8       SÄH 
Ovatko vuosittaiset sähköntarpeen CO2 -päästöt alle 5 kg/htm2 ? 9       SÄH 
1. Lämmöntarpeen hiilidioksidipäästöt 





1. Ovatko vuosittaiset lämmöntarpeen CO2-päästöt alle 40 kg/htm2 ? vai 8       LVI   
Ovatko vuosittaiset lämmöntarpeen CO2 -päästöt alle 35 kg/htm2 ? vai 11     LVI   
Ovatko vuosittaiset lämmöntarpeen CO2 -päästöt alle 30 kg/htm2 ? vai 14     LVI 
Ovatko vuosittaiset lämmöntarpeen CO2 -päästöt alle 25 kg/htm2 ? vai 16     LVI 
Ovatko vuosittaiset lämmöntarpeen CO2 -päästöt alle 20 kg/htm2 ?  18     LVI 
2.
Onko takan hiukkaspäästöä todennettu? (Jos takkaa ei ole jätetään kysy-
mykseen vastaamatta) 
5       ARK 





1. Ovatko vuosittaiset sähköntarpeen CO2 -päästöt alle 20 kg/htm2 ? tai 4       SÄH      
Ovatko vuosittaiset sähköntarpeen CO2 -päästöt alle 15 kg/htm2 ? tai 6       SÄH 
Ovatko vuosittaiset sähköntarpeen CO2 -päästöt alle 10 kg/htm2 ? tai 8       SÄH 
Ovatko vuosittaiset sähköntarpeen CO2 -päästöt alle 5 kg/htm2 ? 9       SÄH 
6.2.2   
Tontti,  maksimi 12 pistettä 
Ekotehokkuuteen huomiota jo luonnosvaiheessa
Ekotehokkaassa pientalossa säästetään luonnonvaroja ja materiaaleja, mutta ennen 
kaikkea energiaa. Ekotehokkuuden vaaliminen alkaa jo suunnittelupöydältä. Ra-
kennus kannattaa sijoittaa tontille aurinkoiselle ja vähätuuliselle paikalle, tontti on 
hyvä säilyttää luonnonmukaisena, johtojen ja teiden määrää on syytä rajoittaa ja 
tontin hyötykäyttö (puutarha, maakellari jne.) on syytä ottaa tontin suunnittelussa 
huomioon jo luonnosvaiheessa.
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1. Liitetäänkö rakennus kunnalliseen viemäriverkostoon? 2     LVI 
2.
Sijaitseeko tontti palvelujen (vähintään päivittäistavarakauppa) läheisyy-
dessä kävelymatkan päässä (alle 1 km) ? 
2     TIL 
3. Onko tontille julkiset kulkuyhteydet (alle 0,5 km pysäkille) ? 2     TIL 
4.
Onko rakennus sijoitettu tontille siten, että suurin osa ikkunapinnasta 
(pinnan kohtisuora/normaali) avautuu etelän suuntaan kaakon ja lounaan 
välille ? 
2     ARK 
5.
Onko rakennuksen ympärillä etelän suuntaan kaakon ja lounaan välillä 
ikkunoita varjostavia lehtipuita, jotka varjostavat kesällä auringon sätei-
lyn pääsyn sisälle ja talvikaudella päästävät auringon säteilyn rakennuk-
seen tai onko edellä mainittu suojaus hoidettu tietoisesti muutoin (mar-
kiisi, suojaritilät, pitkät räystäät) ? 
2     ARK 
6.
Onko kiinteistön taloustilat (autotalli ja varasto) sijoitettu rakennuksen 
pohjoispuolelle suojavyöhykkeeksi ? 
2     ARK 
Itse rakennuksessa on syytä suosia ympäristöä säästäviä materiaaleja, tarvikkeita ja 
suunnitteluratkaisuja. Ekotehokas rakennus on ennen kaikkea energiatehokas. Kaikki 
suunnitteluratkaisut ja toimenpiteet, jotka vähentävät talon energiankulutusta, pa-
rantavat myös sen ekotehokkuutta. Rakennuksen koko ja muoto, ikkunoiden määrä 
ja suuntaus, puolilämpimien tilojen sijoittelu rakennuksen pohjois- ja ulkoreunoille, 
eristystason parantaminen ja oikein valitut tekniset järjestelmät parantavat pientalon 
energia- ja ekotehokkuutta.   
6.2.3   
Rakennusmateriaalit, 12 pist.  
Tontin maatyöt ekotehokkaasti
Pientalon rakennuspaikalla pitää yleensä rakennustöiden alussa poistaa rakennuksen 
alta pintamaat ja kellarin kohdalta maata hieman syvemmältäkin. On taloudellisesti 
ja ekologisesti järkevää minimoida poiskuljetettavan maa-aineksen määrä ja miettiä, 
miten sitä voitaisiin hyödyntää tontin muotoilussa. Samalla myös vähentynee ton-
tille tuotavan maa-aineksen määrä. Kun perustusten kaivamiseen joka tapauksessa 
tarvitaan kaivinkonetta, kannattaa samassa yhteydessä tehdä myös tontin muut 
maa-ainessiirrot ja tontin muotoilu niin pitkälle kuin mahdollista. Luonnontilainen 
tontti voi olla yhtä viihtyisä kuin jatkuvaa hoitoa vaativa nurmikkokin. Puita kannat-
taa jättää kasvamaan, puro solisemaan ja vanha rakennus purkamatta odottamaan 
kunnostusta ja uutta hyötykäyttöä. Kapillaarikatkona rakennuksen alla kannattaa 
kuitenkin käyttää aina tähän tarkoitukseen seulottua ja testattua maa-ainesta.
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Vaadi rakennustarvikkeista ympäristöseloste
Rakennustarvikkeiden valmistuksessa kuluu uusiutumattomia luonnonvaroja ja syn-
tyy päästöjä ympäristöön. Ympäristösyistä tulisi pientalon rakentamisessa käyttää 
tarvikkeita ja materiaaleja, joilla nämä ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman 
vähäisiä. Ympäristövaikutukset käyvät ilmi tarvikkeen ympäristöselosteesta. Sen 
laatii esim. VTT tarvikkeen valmistajan hakemuksesta. Siinä esitetään mm. tarvikkeen 
arvioitu käyttöikä, sen valmistukseen kulunut energia ja raaka-aineet, valmistuksessa 
syntyneet päästöt, pintamateriaalien päästöluokka sekä tarvikkeen hävittäminen tai 
uusiokäyttömahdollisuudet. Kannattaa suunnitella rakenteet tarvikkeista ja materi-
aaleista, joiden yhteenlasketut ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pieniä. 
Pientalon suunnittelijat ovat tällöin avainasemassa. Tarvikkeiden ja materiaalien kul-
jetuksessa syntyvien ympäristövaikutusten minimoimiseksi kannattaa suosia lähellä 
rakennuspaikkaa valmistettuja paikallisia tuotteita. 
Rakennustietosäätiö ylläpitää luetteloa voimassaolevista ympäristöselosteista. Ne 
löytyvät osoitteesta www.rts.fi. Ympäristötietoinen pientalovalmistaja pystyy esittä-
mään markkinoimistaan talopaketeista myös ympäristöselosteen.






Onko ikkunoissa löydettävissä niihin kiinnitetty tyyppitunnus ja ener-
giamerkki? 
2     TIL 
2.
Onko turvalaseissa löydettävissä niihin kiinnitetty tyyppitunnus? (jolle 
kohteessa ole turvalaseja, jätetään kysymykseen vastaamatta) 
2     TIL 
2. Ympäristöselosteet  
              
Onko seuraavilla kohteessa käytetyillä rakennusmateriaaleilla tai rakenneosilla voimassa oleva            
        ympäristöseloste: puutavara, lämmöneristeet, perustusten maa-ainekset, valmisbetoni, katemateriaali,                






Voimassa olevia ympäristöselosteita on 1 – 2 yllä olevan listan tuotteista 
VAI 
2       ARK   
Voimassa olevia ympäristöselosteita on 3 – 4 yllä olevan listan tuotteista 
VAI 
4       ARK   
Voimassa olevia ympäristöselosteita on 5 – 6 yllä olevan listan tuotteista 
VAI 
6       ARK 
Voimassa olevia ympäristöselosteita on vähintään 7 yllä olevan listan 
tuotteista VAI 
8       ARK 
Onko hankittavasta talopakettitoimituksesta esitettävissä ympäristöselos-
te tai laaditaanko puolueeton ympäristöseloste 
8       TIL 






Onko ikkunoissa löydettävissä niihin kiinnitetty tyyppitunnus ja ener-
giamerkki? 
2     TIL 
2.
Onko turvalaseissa löydettävissä niihin kiinnitetty tyyppitunnus? (jolle 
kohteessa ole turvalaseja, jätetään kysymykseen vastaamatta) 
2     TIL 
2. Ympäristöselosteet  
              
Onko seuraavilla kohteessa käytetyillä rakennusmateriaaleilla tai rakenneosilla voimassa oleva            
        ympäristöseloste: puutavara, lämmöneristeet, perustusten maa-ainekset, valmisbetoni, katemateriaali,                




Ei Pa no 
1.
Voimassa olevia ympäristöselosteita on 1 – 2 yllä olevan listan tuotteista 
VAI 
2       ARK   
Voimassa olevia ympäristöselosteita on 3 – 4 yllä olevan listan tuotteista 
VAI 
4       ARK   
Voimassa olevia ympäristöselosteita on 5 – 6 yllä olevan listan tuotteista 
VAI 
6       ARK 
Voimassa olevia ympäristöselosteita on v hintään 7 yllä olevan listan 
tuotteista VAI 
8       ARK 
Onko hankittavasta talopakettitoimituksesta esitettävissä ympäristöselos-
te tai laaditaanko puolueeton ympäristöseloste 
8       TIL 
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6.2.4    
Muuntojoustavuus,  maksimi 10 pistettä 
Ekotehokas pientalo on muuntojoustava
Ekotehokas pientalo on kestävä ja pitkäikäinen, jotta rakentamisessa, korjaamisessa 
ja muutostöissä syntyviä ympäristövaikutuksia voitaisiin rajoittaa. Pitkän käyttöiän 
(esim. 100 v.) aikana pientalon pitäisi sopeutua muuttuviin asumistarpeisiin. Sen 
pitäisi soveltua eri kokoisille perheille, invalideille ja vanhuksille. Tilojen käyttötar-
koitusta pitäisi voida helposti muuttaa esim. työtiloiksi, harrastustiloiksi tai vuokrat-
taviksi ulkopuolisille. Asunnon laajentamisen tai sivuasunnon rakentamisen  esim. 
isovanhemmille tulisi olla mahdollista vähäisin purku- ja muutostöin. Pintamateriaa-
lien, kalusteiden ja laitteiden uusimisen tulisi olla mahdollisimman vaivatonta. Mitä 
vähemmän rakentamista, korjaamista ja muutostöitä tarvitaan rakennuksen käyttöiän 
aikana, sitä vähäisempiä ovat syntyvät ympäristövaikutukset.
Joustavatko tekniset järjestelmät?
LVIS-järjestelmät ja niiden laitteet ovat oleellisesti lyhytikäisempiä kuin rakennuksen 
rungon osat. Niitä joudutaan uusimaan, korjaamaan ja huoltamaan rakennuksen 
käyttöiän aikana. Työn helpottamiseksi niitä ei kannattaisi sijoittaa rakenteiden si-
sälle. Järjestelmien suunnittelussa ja mitoituksessa tulisi ottaa huomioon muuttuvat 
asumistarpeet ja lisärakentamismahdollisuus. Vesikiertoinen patteri- tai lattialämmi-
tys tekee lämmöntuotantomuodon mahdollisen vaihtamisen myöhemmin helpoksi 
(kaukolämpö, öljy, puu tai varaava sähkö). Asia on syytä ottaa huomioon myös tekni-
sen tilan tilamitoituksessa (öljysäiliö, lämminvesivaraaja, hakesiilo tms.). Ikkunoiden 
alapuolelle on järkevää varata tilaa lämpöpattereille, vaikka talossa olisikin lattia- tai 
kattolämmitys. Tilojen käyttötarkoituksen muutos voi antaa aihetta ilmanvaihdon 
muutokselle tai vesipisteiden lisäykselle. Sähkölaitteita halutaan mahdollisesti myö-
hemmin lisää. Mitä vähemmän purkamista ja korjaamista talon käyttöiän aikana sitä 
vähemmän ympäristövaikutuksia. Sitä vähemmän myös kustannuksia. 







Onko rakennuksen alapohjassa kellarirakenteissa radonin poistojärjes-
telmä ? (rakenteiden saumojen ja läpivientien tiivistys, alapohjan tuule-
tusputkiston katolle johtaminen) 
1     RAK 
2.
Onko kaikissa makuuhuoneissa sarjaankytketyt palovaroittimet (yhtäai-
kainen hälytys) ? 
2     SÄH 
3. Onko sähköliesi varustettu automaattisella virrankatkaisulla ? 2     TIL 
4.
Onko rakennuksessa lämmitysjärjestelmän toimintahäiriöistä varoittava 
langaton hälytysjärjestelmä ? 
1     LVI 
5. Onko rakennuksessa murtohälytinjärjestelmä ? 2     SÄH 
1. Muuntojoustavuus 






Onko suunnittelussa otettu huomioon sivuasunnon erottamismahdolli-
suus, mikä voidaan tehdä sisäisiä kulkuteitä (ovet, aukot, käytävät) sul-
kemalla tai onko rakennuksessa jo valmiina sivuasunto ? 
2     ARK 
2.
Voidaanko asunnon makuuhuoneiden kokoa muuttaa helposti keveitä 
seiniä purkamalla tai lisäämällä ? 
2     ARK 
3.
Onko asemapiirroksessa esitetty rakennuksen laajennusvaraus tai onko 
pohjapiirustuksessa esitetty asumistilojen laajennusvaraus (esim. ullak-
korakentaminen) ? 
2     ARK 
4.
Voidaanko rakennuksen taloteknisiä järjestelmiä helposti muuttaa tai 
täydentää (rakenteissa olevat putkitukset, ilmanvaihtokanavien mitoitus) 
?
2     LVI 
5.
Onko varauduttu edellä mainittuihin uusiin tai jaettuihin huoneisiin to-
teuttamaan ilmastointi ja lämmitys? 
2     LVI 
6.2.5   
Turvallisuus, maksimi 8 pistettä                                           
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6.2.6     
Käyttöikäsuunnittelu, maksimi 15 pistettä 
 
Mitä on käyttöikäsuunnittelu?
Kestävän pientalon käyttöikänä voidaan pitää noin 100 vuotta. Käyttöikäsuunnitte-
lu käsittää paitsi rakennuksen, rakenteiden ja teknisten järjestelmien suunnittelun 
myös niiden korjaamisen, uusimisen ja huollon suunnittelun koko käyttöiän ajalle. 
Suunnitteluvalinnat perustuvat yleensä käyttöiän aikaisten kokonaiskustannusten 
(elinkaarikustannusten) minimointiin. Kustannuksiin tulee siten laskea mukaan ra-
kentamiskustannukset, käytön aikaiset vuosikustannukset sekä aika ajoin toistuvat 
rakenteiden ja laitteiden uusimis- ja perusparannuskustannukset. Käyttöikäsuunnit-
teluun tulisi osallistua kaikkien suunnittelijoiden ja rakennuttajan. Laadukas käyttö-
ikäsuunnittelu edellyttää hyvää tietämystä kustannuksista ja rakenteiden ja laitteiden 
kestoiästä eli uusimisväleistä. Käyttöikäsuunnittelussa voidaan ottaa huomioon myös 
käyttöiän aikaiset ympäristövaikutukset kustannusten ohella.
Käyttöikäsuunnittelua käsitellään tarkemmin luvussa 7.
Rakenteil la, materiaalei l la ja tarvikkeil la on omat käyttö-
ikänsä
Pientalon käyttöikäsuunnittelu on järkevää tehdä pieninä osina. Voidaan tarkastella 
eri rakenteita (vesikatto, ulkoseinä, alapohja, perustukset jne.) ja niiden käyttöikä-
kustannuksia ja ympäristövaikutuksia muista rakenteista erillään. Voidaan punnita 
myös materiaalivalintoja (vesikaton, julkisivun, lattioiden, sisäseinien jne. pintamate-
riaalit)  tai tarvikevalintoja (ikkunat, ovet, portaat, kalusteet, vesikourut jne. ) niiden 
kestoikien, käyttöikäkustannusten ja ympäristövaikutusten perusteella. Ulkovaipan 
eri osien (yläpohja, ulkoseinät, alapohja) lämmöneristeen eristepaksuus voidaan 
myös arvioida käyttöikäkustannusten avulla. Käyttöikäsuunnittelu on myös uusimis- 
ja huoltosuunnittelua. Rakennuksen eri rakenteiden, materiaalien ja tarvikkeiden 
uusimis- ja huoltovälit arvioidaan ja kirjataan rakennuksen huoltokirjaan. Hyvin 
suunniteltu, rakennettu ja huollettu pientalo on kestävä, pitkäikäinen, taloudellinen 
ja ympäristöystävällinen.     
Teknisten järjestelmien val inta käyttöikätarkastelui l la
Mikä lämmönlähde ja mikä lämmönjakojärjestelmä sopisi parhaiten minun taloo-
ni? On järkevää valita lähempään tarkasteluun 3-5 vaihtoehtoa ja arvioida kullekin 
käyttöikäkustannukset. Tällöin tärkeitä ovat investointi- eli rakennuskustannukset. 
Vuosikustannukset koostuvat huolto- ja energiakustannuksista. On huomattava, että 
lämmitysjärjestelmän ja sen osien käyttöiät ovat lyhyempiä ( 15-30 v.) kuin koko ra-
kennuksen käyttöikä (50-100 v.). Siksi niitä joudutaan uusimaan ja korjaamaan aika 
ajoin käyttöiän aikana. Öljypolttimet ja –kattilat, kiertovesipumput, lämpöpumput 
ja säätölaitteet voivat olla hyvin lyhytikäisiä. 
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Ilmanvaihtojärjestelmän valinta käyttöikätarkastelujen perusteella on myös pe-
rusteltua. Hankintahinnoissa, käyttö- ja huoltokustannuksissa sekä hyötysuhteissa 
on vaihtoehtojen välillä eroja.
Tarkasteltaville lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien vaihtoehdoille voidaan las-
kea myös ympäristötase eli päästöt ympäristöön talon koko käyttöiän ajalta.
6.3    
Toteutusvaihe, maksimi 22 pistettä
6.3.1   
Työmaan toiminnot ja huoltokirja, maksimi 22 pistettä 
Ympäristönäkökulmaa myös työmaatoimintoihin
Myös pientalotyömaalla tulisi rakennusjätteen määrää rajoittaa, koska se kuormittaa 
ympäristöä. Syntyvä jäte on syytä lajitella ja hyötyjäte toimittaa uusiokäyttöön tai 
kierrätykseen. Rakennusmateriaalien ja –tarvikkeiden huolellinen varastointi estää 
niiden turmeltumisen ja  vähentää siten jätteen määrää. Tarvikkeiden ja rakenteiden 
pitäminen kuivina vähentää kuivatustarvetta ja siten myös lämmitysenergiaa. Raken-
nuksen oma lämmitysjärjestelmä olisi saatava käyttöön mahdollisimman nopeasti, 
sillä tilapäisen työmaalämmityksen hyötysuhde on yleensä huono. Tarvikkeiden 







Onko rakennuksen suunnittelun lähtötiedoksi asetettu käyttöikätavoite, jotka 
on kirjattu huoltokirjaan? 
2    ARK 
2.
Onko perustuksista ja alapohjasta käytettävissä elinkaarikustannustarkaste-
lut? 
1    ARK 
3. Onko ulkoseinistä käytettävissä elinkaarikustannustarkastelut? 1    ARK 
4.
Onko yläpohjasta ja vesikaton rakenteista käytettävissä elinkaarikustannus-
tarkastelut? 
1    ARK 
5. Onko ikkunoista käytettävissä elinkaarikustannustarkastelut? 1    ARK 
6. Onko ulko-ovista käytettävissä elinkaarikustannustarkastelut? 1    ARK 
7. Onko lämmitysjärjestelmästä käytettävissä elinkaarikustannustarkastelut? 1    LVI 
8. Onko ilmanvaihtojärjestelmästä käytettävissä elinkaarikustannustarkastelut? 1    LVI 
9.
Onko ulkona käytetyt mekaaniset liittimet (naulat, ruuvit, pultit, kiinnitysle-
vyt) vähintään kuumasinkittyjä, ei sähkösinkittyjä tai keltapassivoituja? 
2    RAK 
10.
Onko painekyllästetyn ja lämpökäsitellyn puun mekaaniset liittimet vähin-
tään ruostumattomia? 
2    RAK 
11. Onko märkätiloissa käytetyt mekaaniset liittimet vähintään ruostumattomia? 2    RAK 
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1. Onko työmaalla keräyslava jätepuutavaralle? 2     VTJ 
2. Onko työmaalla keräyslava muovijätteille? 1     VTJ 
3. Onko työmaalla keräyslava metallijätteille? 1     VTJ 
4. Onko työmaalla keräyslava sekajätteelle? 2     VTJ 
5.
Onko rakennusmateriaalit varastoitu irti maasta, sääsuojatussa sekä ulkoa 
tuuletetussa tilassa? 
2     VTJ 
6.
Tuotetaanko työnaikainen lämmitysenergia puuta tai muuta kiinteää 
polttoainetta käyttävällä lämmittimellä tai rakennuksen varsinaisella 
lämmitysjärjestelmällä ? 
1     VTJ 
7. Onko lattian alusta ennen lämmöneristeiden asennusta valokuvattu? 2     VTJ 
8. Onko lattialämmitysputkisto kuvattu ennen lattiavalua? 2     VTJ 
9.
Onko pohjaviemärin, salaojien, sadevesiviemäreiden ja muiden maanalle 
jäävien putkien liitokset tarkastettu ja asennus valokuvattu ennen täyttö-
töiden tekemistä? 
2     VTJ 
10. Onko työnaikaiset muutokset siirretty suunnitelmiin? 2     VTJ 
11.
Onko huoltokirjaan liitetty tiedot rakentamisessa käytetyistä materiaa-
leista ja tarvikkeiden ja palvelujen toimittajista? 
2     ARK 
12.
Onko rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeissa tiedot rakennushankkeen 
toteutukseen osallistuneista yrityksistä ja henkilöistä? 
2     VTJ 
13.
Tehdäänkö materiaalien hankinnoissa ja kuljetuksissa yhteistyötä samalla 
alueella rakentavien perheiden kanssa? 
1      TIL 
päästöt ympäristöön jäisivät mahdollisimman pieniksi. Huomaavainen pientalora-
kentaja rajoittaa myös työmaan melun, pölyn, hajun ja muiden haittojen leviämistä 
lähiympäristöön.
6.4    
Käyttövaihe, maksimi 11 pistettä
6.4.1   
Asuminen ja huoltokirja, maksimi 11 pistettä
Asukkaat ympäristönsäästötalkoisi in
Ympäristötietoinen pientaloasukas pyrkii minimoimaan syntyvän talousjätteen mää-
rää. Hän lajittelee jätteen, toimittaa paperin, pahvin ja kartongin, metallin, lasin ja 
muovin kierrätykseen ja kompostoi bio- ja puutarhajätteen. Puujätteen hän polttaa 
oman talonsa tulisijassa ja ongelmajätteet hän toimittaa niiden vastaanottopisteisiin. 
Hän kerää talonsa katolta tulevat sadevedet ja käyttää ne puutarhansa kasteluun 
vähentäen siten vesijohtoveden kulutusta. 
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Hän on perehtynyt lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien toimintaan ja huolehtii 
niiden huollosta ja kunnossapidosta. Hän seuraa lämmön ja sähkön kulutusta ja 
pyrkii vähentämään sitä säätämällä omia asumistottumuksiaan ja pitämällä talon 
tekniikan kunnossa. Energian kulutusta minimoimalla hän rajoittaa myös energian 
kulutuksesta aiheutuvia ympäristöhaittoja. Pitämällä talonsa muutoinkin kunnossa 
hän vähentää talon käyttöiän aikaisia korjaus- ja muutostöitä ja siten niistä aiheutuvaa 
materiaali- ja energiahukkaa. 







Onko kiinteistössä talousjätteiden lajittelujärjestelmä (sekajäte, paperi, 
kartonki, biojäte)? 
2    TIL 
2. Onko talossa kompostori biojätteelle ja puutarhajätteelle? 2    TIL 
3.
Onko sadevesijärjestelmästä tai pintavesikaivosta saatavaa vettä mahdol-
lisuus käyttää puutarhan kastelussa? 
2    TIL 
4.
Onko kohteen käyttö- ja huolto-ohjeissa huoltokalenteri ja huolto- ja 
korjauspäiväkirjat? 
2    ARK 
5. Onko kohteessa pitkän tähtäyksen kunnossapitosuunnitelma (25 v) ? 1    ARK 
6.
Onko rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeissa ohjeistus rakenteiden ja 
järjestelmien huollosta ja kunnossapidosta? 
2    ARK 
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7.1     
Elinkaarisuunnittelu
Rakennuksen elinkaari on ajanjakso, johon lasketaan kuuluviksi rakennusmateriaa-
lien ja –tarvikkeiden valmistusvaihe, rakennuksen rakentamisvaihe, käyttövaihe ja 
purkamisvaihe. Usein siitä käytetään myös nimitystä rakennuksen käyttöikä, mikä 
varsinaisesti tarkoittaa pelkästään käyttövaihetta, mikä onkin elinkaaresta ylivoi-
maisesti pisin vaihe. Pientalon elinkaaren tavoite- ja suunnittelupituudeksi on syytä 
asettaa 100 vuotta. Rakennus voidaan purkaa aikaisemmin, mutta hyvin tehtynä ja 
huollettuna se voi olla käytössä pitempäänkin.
Rakennuksen elinkaarisuunnittelu (tai käyttöikäsuunnittelu) tarkoittaa rakentei-
den, materiaalien ja teknisten järjestelmien valintaa ja rakennuksen ylläpidon suun-
nittelua siten, että se täyttää vaatimukset hallitulla ja optimoidulla tavalla koko sen 
käyttöiän ajan. Siihen kuuluu siis normaalin rakennussuunnittelun lisäksi käytön 
aikaisen huollon ja rakenteiden, materiaalien, teknisten järjestelmien (lämmitys, il-
manvaihto) tai niiden osien kunnostustoimenpiteiden ja niiden aikavälien (kun-
nostusjaksojen) etukäteissuunnittelu. On luonnollisesti järkevää pyrkiä tekemään 
sellaisia valintoja, että huolto- ja kunnostustoimenpiteitä tarvitaan käytön aikana 
mahdollisimman vähän. Kestävillä rakenteilla, materiaaleilla ja teknisillä järjestel-
millä saadaan myös kestävä ja pitkäikäinen pientalo. Tavoitteena voi olla elinkaaren 
aikaisten kokonaiskustannusten minimointi, mutta tarkastelu voidaan kohdistaa 
myös elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin.
Elinkaarisuunnittelun keskeinen tuotos on rakennuksen huoltokirja. Siihen kirja-
taan käytön aikana tarvittavat huolto- ja kunnostustoimenpiteet ja niiden arvioidut 
aikavälit.
Elinkaarisuunnittelun yhteydessä voidaan myös varautua tiedossa ehkä olevaan 
mutta myöhemmin tapahtuvaan lisätilan rakentamiseen tai käyttötarkoituksen muut-
tamiseen käyttöiän jossain vaiheessa. Perheen kasvaessa tarvitaan ehkä lisätilaa tai 
sukupolven vaihtuessa tilantarve vähenee tai muuttuu, jolloin rakennuksen  tuli-
si joustavasti mukautua uusiin tilantarpeisiin. Muuntojoustavuus ja mahdollinen 
käyttötarkoituksen muutos kannattaa ottaa elinkaarisuunnittelussa huomioon. Elin-
kaarisuunnittelu on haaste suunnittelijoille, mutta rakennuttajien pitäisi olla arvioi-
massa, millaisiin tilojen käyttötarpeisiin käytön aikana on syytä varautua. Yleisesti 
hyväksyttyä ja käytössä olevaa menettelytapaa elinkaarisuunnittelua varten ei ole 
7 Elinkaarisuunnittelu ja 
 elinkaarikustannukset
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olemassa, mutta taloudellisiin tarkasteluihin voidaan hyvin soveltaa tavanomaisia 
investointilaskennan periaatteita ja menettelytapoja.
Elinkaarisuunnittelu on suunnitteluvaiheessa tehtävien valintojen tekemistä. Eri 
vaihtoehtoja puntaroitaessa elinkaarikustannukset ovat muiden tekijöiden ohessa tär-
keä valintaperuste. Siksi kustannuslaskennalla on elinkaarisuunnittelussa keskeinen 
rooli. Voidaankin sanoa, että elinkaarisuunnittelussa on kaksi keskeistä haastetta:
- rakenteiden ja materiaalien kestoikien arviointi eli kunnossapitojaksojen määrit-
täminen. Ohjeellisia kestoikiä eri materiaaleille ja teknisten järjestelmien osille löytyy 
esim. lähteistä /1/, /2/, /4/.
- elinkaarikustannusten arviointi. Rakennuskustannusten lisäksi joudutaan arvi-
oimaan myös vuosikustannuksia ja kunnossapitokustannuksia. Kustannustietoutta 
on esitetty esim. lähteissä /6/, /7/, /10/ ja /11/.
Voidaan puhua myös koko rakennuksen elinkaarisuunnittelun sijasta jonkin ra-
kennusosan elinkaarisuunnittelusta. Tällaisia rakennusosia voidaan pientalostakin 
erottaa runsaasti, kuten ikkunat, vesikatto, lämmitysjärjestelmä tai sen osat, julkisivu-
verhous jne. Rakennusosiin kohdistuva tarkastelu onkin käytännössä yleisempää.  
7.2    
Elinkaarikustannukset
Pientalon elinkaaren aikaiset kokonaiskustannukset koostuvat useasta osasta:
- rakentamisen aikana syntyvät investointikustannukset eli tontin hinta, 
 suunnittelu, liittymismaksut ja itse rakentamisesta aiheutuvat kustannukset 
- vuosittain syntyvät hoitokustannukset, kuten lämmitys, sähkö ja verot 
- kunnossapitojaksojen välein syntyvät kunnossapitokustannukset
- elinkaaren lopussa syntyvät purkamis- ja uudelleenkäyttö- tai hävittämis- 
 kustannukset
Elinkaaren aikana voidaan rakennuksessa tehdä myös alkuperäistä käyttötarkoi-
tusta parantavia tai muuttavia rakennustöitä.. Niitä ei kuitenkaan voida ennalta arva-
ta, joten ne yleensä jätetään huomioon ottamatta elinkaarikustannuksia arvioitaessa. 
Rakennuksen elinkaarikustannuksia on havainnollistettu kuvassa 24.
Invest.kust.  (?)
Diskonttaus
      Kunnossapitokust.  (?)
                                                                                                                                                            Purkam.kust.  (?)
                                                                       Hoitokustannukset  (?/v.)              
                                                                       Elinkaari  (n. 100 v.)              
                                                                       Kunnossapitojaksot  (v.) 
Kuva 24. Rakennuksen elinkaarikustannukset.
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Jotta elinkaaren eri vaiheissa syntyviä kustannuksia voidaan verrata toisiinsa ja 
laskea yhteen, tulee kustannukset saattaa yhteismitallisiksi. Nykyarvomenetelmässä 
tulevaisuudessa syntyvät kustannukset (hoitokustannukset ja kunnossapitokustan-
nukset) muutetaan diskonttaamalla vertailuajankohdan eli yleensä rakentamisajan-
kohdan investointikustannuksiksi. Purkamiskustannukset ovat pieniä ja ne voidaan 
tavallisesti jättää laskelmista pois. Tämän jälkeen eri kustannusten nykyarvot voidaan 
laskea yhteen, jolloin saadaan elinkaaren kokonaiskustannusten nykyarvo rakenta-
mishetkellä. Ne voidaan ilmaista joko kokonaiskustannuksina € tai kustannuksina 
asuntoneliömetriä kohden (€/asm2).
Diskonttauksessa tarvitaan laskennallinen korkoprosentti. Se voidaan valita useil-
lakin eri perusteilla:
- sama kuin kansantulon keskimääräinen vuotuinen kasvuprosentti pitkällä aika- 
 välillä. Se kuvaa myös yksityistalouksien tulotason kasvua.
- sama kuin rahatalletuksille maksettava keskimääräinen korko pitkällä aika- 
 sama kuin kilpailevista sijoituksista saatava tuottoprosentti
- lainarahasta maksettava keskimääräinen korko pitkällä aikavälillä
Yleensä laskennallinen korkoprosentti on suuruusluokkaa 2-5 %, mutta myöskin 
0 %:a voidaan perustella. Pientalon rakennuttajan on syytä olla mukana korkopro-
senttia valitsemassa.
Hoitokustannuksista suurimman osan muodostavat energiakustannukset (läm-
mitys ja sähkö). Energian hinnan tulevaa kehitystä on esim. 100 vuoden tähtäyksellä 
vaikea ennustaa, mutta yleensä sen reaaliarvon arvioidaan tulevaisuudessa nousevan 
huomattavasti. Tämä voidaan ottaa huomioon elinkaarilaskelmissa kertomalla ener-
gian laskentahetken hinta arvioidulla korotuskertoimella (katso esim. /5/). 
Pientalon kokonaiselinkaarikustannuksia voidaan käyttää esim. kahden tai use-
amman pientalon keskinäiseen vertailuun. Pientalosta haaveileva perhe voi vertailla 
esim. eri talovalmistajien tarjoamia talomalleja ja niiden hintoja keskenään. Tällöin 
elinkaarikustannukset ovat tärkeä mutta ei ainoa vertailukriteeri. Muut ns. laatute-
kijät, joiden painotus riippuu aina arvioijasta, on myös syytä ottaa huomioon. On 
huomattava, että elinkaarikustannusten laskennallinen arviointi on aika työläs teh-
tävä ja laskentatuloksiin sisältyy aina epävarmuustekijöitä.  





hankintahinta on 200 000 
euroa ja energian hinta on 
5 c/kWh. Elinkaaren aikana 
kunnossapitokustannukset 
ovat keskimäärin 1 % han-
kintahinnasta vuodessa ja 
energian reaalihinta nousee 
keskimäärin 1,5 % vuodes-
sa. Taloudellinen pitoaika 
on 100 vuotta ja laskenta-
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7.3    
Elinkaaritarkastelut
Käytännössä elinkaaritarkastelut on useimmiten järkevää kohdistaa koko rakennuk-
sen sijasta rakennusosia, materiaaleja ja teknisiä järjestelmiä koskeviin valintatilan-
teisiin. Toisin sanoen: koko rakennuksen elinkaarisuunnittelu jaetaan pienempiin 
osiin, joiden yhteydessä tehtävät suunnitteluvalinnat tehdään elinkaarikustannukset 
minimoiden, mutta kuitenkin laadulliset vaatimukset täyttäen. Tällöin elinkaarikus-
tannusten laskenta kohdistetaan vain niihin kustannuksiin, jotka ovat erilaisia eri 
vaihtoehtojen välillä. Menettelytapa on periaatteessa seuraava:
1. Valitaan tarkasteltaviksi muutamia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, jotka täyttävät 
 toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset ja ovat toteuttamiskelpoisia.
2. Arvioidaan rakennuksen elinkaaren pituus, pientalolle noin 100 vuotta.
3. Arvioidaan kullekin vaihtoehdolle investointikustannukset rakentamisaikana 
 (rakennuskustannukset).
4. Arvioidaan kullekin vaihtoehdolle kunnossapitojaksot ja kunnossapitokustan- 
 nukset elinkaaren aikana.
5. Arvioidaan kullekin vaihtoehdolle vuosikustannukset (lämpö, sähkö, huolto 
 tms.).
6. Arvioidaan laskennallinen korkoprosentti ja diskontataan kunnossapitokustan- 
 nukset ja vuosikustannukset rakentamishetkeen. Koska korkoprosentti vaikuttaa 
 aika voimakkaasti vaihtoehtojen välisiin kustannuseroihin, voidaan vertailulas- 
 kelmat tehdä esim. kolmea erilaista korkoprosenttia käyttäen.
7. Lasketaan kunkin vaihtoehdon investointikustannukset ja diskontatut kunnos- 
 sapito- ja vuosikustannukset yhteen, jollin saadaan kullekin vaihtoehdolle elin- 
 kaarikustannukset.
8. Arvioidaan eri vaihtoehtojen laadullisia ominaisuuksia ja valitaan suunnittelu- 
 ratkaisuksi parhaan laatu/hinta-suhteen omaava vaihtoehto.
Elinkaaritarkasteluja on kuvattu myös lähteissä /1/, /2/ ja /3/.
7.4    
Esimerkkejä
Elinkaaritarkastelujen havainnollistamiseksi esitetään seuraavaksi eräitä esimerkkejä. 
Ne ovat tyypillisiä valintatilanteita pientalon suunnittelussa. Numeerisia laskelmia 
ei kuitenkaan esitetä.
Lämmitysjärjestelmän val inta
Lämmitysjärjestelmä koostuu lämmönlähteen, mahdollisen lämmön varastoinnin ja 
lämmön jakelun yhdistelmistä. Ne voidaan valita seuraavista vaihtoehdoista:
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Lämmön lähde Varastointi  Lämmön jakelu
- kaukolämpö  - vesivaraaja  - vesipatteriverkosto   
- öljy  - lattiavaraaja - sähköpatteriverkosto
- sähkö   
  (suora/yö) 
 - sähkölämmityselementit
- puu   
  (pelletti, hake, klapi)
- vesilattialämmitys          
-lämpöpumppu  
 (maa, vesi, ilma)
 - ilmalämmitys                                          
- aurinkokerääjät - puutulisijat
              
Yllä olevista vaihtoehdoista valitaan lämmitysjärjestelmävaihtoehdoiksi muutamia 
yhdistelmiä, jotka ovat valitulla rakennuspaikalla järkeviä ja toteuttamiskelpoisia. 
Vaihtoehtoon voi kuulua päälämmitysjärjestelmä ja varalämmitysjärjestelmä (esim. 
suora sähkölämmitys sähköpattereilla päälämmitysjärjestelmänä ja klapeilla lämmi-
tettävät puutulisijat vara- tai lisälämmitysjärjestelmänä).
Vaihtoehdoille määritetään investointikustannukset, vuosikustannukset ja kunnos-
sapitokustannukset. Kunnossapitojaksot eri laitteilla ovat aika lyhyet ja vaihtelevat 
välillä 15-40 vuotta. Kaikissa vaihtoehdoissa on syytä varautua myös lämmitysjärjes-
telmän muuttamiseen rakennuksen käyttöiän aikana (esim. tilavaraukset teknisessä 
tilassa).
Lämmitysjärjestelmän valintaa on käsitelty myös lähteissä /8/ ja /9/.
Vaihtoehtojen elinkaaritarkastelut valmistelee LVI-suunnittelija yhdessä raken-
nuttajan kanssa. 
I lmanvaihtokoneen val inta
Markkinoilla on useita erilaisia ilmanvaihtokoneita. Tarkasteltaviksi vaihtoehdoiksi 
valitaan sopivan ilmanvaihtotehon ja muut vaadittavat ominaisuudet omaavat ko-
neet. Investointikustannuksia ovat koneen hankinta ja asennus. Kunnossapitokustan-
nuksia ovat koneen osien tai koko koneen uusiminen useitakin kertoja rakennuksen 
käyttöiän aikana. Kunnostusjaksot ovat luokkaa 20-30 vuotta. Vuosikustannuksia 
muodostuu koneen käynnissä pitämiseen kuluvasta sähköstä, poistoilman mukana 
poistuvasta lämmöstä, tuloilman esilämmittämiseen kuluvasta lämmöstä, puhdis-
tuksista ja muusta huollosta. Ilmanjakokanaviston kustannuksia ei tarvitse ottaa 
huomioon. Ilmanvaihtokoneen valintaa on käsitelty myös lähteessä /9/.
Vaihtoehtojen elinkaaritarkastelut valmistelee LVI-suunnittelija yhdessä raken-
nuttajan kanssa.
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Ulkoseinien, yläpohjan ja alapohjan  
lämmöneristeen paksuus
Jos ulkovaipparakenteiden muut materiaalikerrokset ja niiden paksuudet valitaan 
ensin ja pidetään vakioina, voidaan lopuksi valita lämmöneristeen paksuus elinkaa-
rikustannuksia valintaperusteena käyttäen. 
Kun eristekerros valitaan paksuksi, saadaan alhaiset lämmityskustannukset mut-
ta korkeat rakentamiskustannukset. Eristeen käyttöikä eli kunnostusjakson pituus 
voidaan arvioida samaksi kuin koko rakenteen ja rakennuksen käyttöikä eli kunnos-
sapitokustannuksia ei käyttöiän aikana synny. Yksinkertaisilla laskelmilla voidaan 
määrittää rakentamiskustannuksista ja vuosikustannuksista koostuvien elinkaari-
kustannusten minimi. Asiaa havainnollistaa kuva  26.
Tarkastellaan ulkovaipan yhtä neliömetriä, sen kustannuksia ja sen kautta siirtyvää 
lämpöenergiaa. Investointikustannus koostuu eristeen hinnasta, eristetilassa olevan 
puutavaran hinnasta ja mahdollisista muista kustannuksista, joihin eristepaksuus vai-
kuttaa. Rakentamiskustannuksiin on lisättävä ns. tilakustannus, joka johtuu tarkastel-
tavaan vaipanosaan liittyvien rakennusosien lisäkustannuksista, kun eristevahvuutta 
lisätään. Esim. valittaessa ulkoseinän eristepaksuutta, lisääntyy vesikatteen määrä, 
viereisten ulkoseinien julkisivun määrä ja perustusten leveys, jos eristyspaksuutta 
lisätään. Kunnossapitokustannuksia ei oleteta syntyvän. Vuosikustannuksia ovat 
lämmityskustannukset, joihin vaikuttavat energian hinta, paikkakunnan astetunti-
luku ja tarkasteltavassa vaipan osassa olevat muut materiaalikerrokset. Elinkaari-
kustannusten minimiä vastaava optimaalinen eristepaksuus dopt on laskettavissa 
yksinkertaisilla laskelmilla /5/, jotka jokaisen rakennesuunnittelijan on hallittava. 
Käytännössä talovalmistajien valinnat ja tuotantoprosessi määräävät ulkoseinien 
eristevahvuuden, mutta yläpohjan ja alapohjan eristepaksuus on pientalon suunnit-
telijoiden jokseenkin vapaasti valittavissa.
Laskennalliset tarkastelut tekee rakennesuunnittelija rakennuttajan avustuksella.




  dopt                                  Eristepaksuus d    
Kuva 26.  Ulkovaipan eristepaksuuden d vaikutus ulkovaipan elinkaarikustannuksiin.
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Ikkunoiden val inta
Kun ikkunoissa lasien lukumäärää lisätään, kasvavat rakennuskustannukset, mutta 
lämmityskustannukset pienenevät. Lisäksi on valittavissa umpiolasi-ikkunoita ja 
erilaisia erikoislasi-ikkunoita. Lähempään tarkasteluun voidaan valita muutamia 
markkinoilla olevia ikkunoita, jotka täyttävät toiminnalliset vaatimukset. Niille las-
ketaan elinkaarikustannukset ja lopullinen ikkunavalinta tehdään niiden ja laatuo-
minaisuuksien perusteella.
Ikkunoiden investointikustannuksia ovat niiden ja mahdollisten aurinkosuojien 
hankintahinta ja asennuskustannukset. Kunnossapitokustannuksia aiheutuu ikkunan 
puuosien maalauskäsittelyistä rakennuksen käytön aikana, samoin mahdollisesti 
umpiolasielementtien ja koko ikkunoiden uusimisesta. Ikkunalasien rikkoutumisesta 
aiheutuvat kustannukset ovat myös kunnossapitokustannuksia, mutta niitä on vaikea 
arvioida etukäteen. Vuosikustannuksia syntyy ikkunan kautta tapahtuvista lämpö-
häviöistä ja ikkunalasien puhtaanapidosta. Pestävien ikkunapintojen lukumäärä voi 
vaihdella kahdesta (umpiolasielementti) kahdeksaan (nelilasinen erillislasi-ikkuna). 
Ikkunoiden lämmönläpäisykertoimet voidaan määrittää laskennallisesti, mutta myös 
kokeellisesti, jolloin ne on saatavissa ikkunoiden valmistajilta.
Vaihtoehtojen elinkaaritarkastelut valmistelee arkkitehtisuunnittelija yhdessä ra-
kennuttajan kanssa.
Ulkoseinärakenteen val inta
Ulkoseinät ovat yleensä kerroksellisia rakenteita, jotka koostuvat useista erilaisista 
materiaalikerroksista. Niillä jokaisella on oma tehtävänsä. Vaihtoehtoja löytyy esim. 
seuraavasti:
Sisäverhous Kantava runko Lämmöneriste Tuulensuoja Julkisivu- 
verhous
-  kipsilevy -  puu,  
   rankorakenne
-  mineraalivilla -  kipsilevy -  lautaverhous
-  lastulevy -  puu,  
   hirsirakenne
-  selluvilla -  mineraali- 
    villalevy
-  tiiliverhous    
-  kuitulevy -  tiilimuuraus -  solumuovi -  kuitulevy -  rappaus 
-  puuverhous -  harkkomuuraus              
-  mineraalilevy -  betoni
-  rappaus  
Yllä olevasta valikoimasta voidaan koota muutamia toteuttamiskelpoisia yhdis-
telmiä vaihtoehtotarkasteluja varten. Kutakin vaihtoehtoa voidaan tarkastella esim. 
kolmella erilaisella lämmöneristeen paksuudella. Yleensä tarkastellaan yhden seinä-
neliömetrin kustannuksia. Vaihtoehtojen investointikustannukset koostuvat raken-
nuskustannuksista. Seinärungon kestoikänä voidaan pitää rakennuksen kestoikää 
eli noin 100 vuotta. Siltä osin kunnossapitokustannuksia ei synny. Niitä aiheutuu 
puujulkisivuverhousten uusintamaalauksista ja koko verhouksen uusimisesta, rap-
pausjulkisivujen rappausten korjaamisesta, uusimisesta ja uusintamaalauksesta sekä 
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sisäpinnan uusintamaalauksesta. Vuosikustannuksia syntyy seinän läpi kulkeutuvas-
ta lämpöenergiasta eli lämmityskustannuksista. Vaihtoehtojen elinkaarikustannukset 
voidaan nyt laskea, jonka jälkeen toteutettava seinärakenne voidaan valita elinkaari-
kustannusten ja laatutekijöiden perusteella.
Usein valintoja rajoittavat ulkopuoliset tekijät. Niitä voivat olla asemakaavamää-
räykset, rakentamistapaohjeet, ulkoarkkitehtuuri tai talovalmistajien valitsemat käy-
tännöt. 
Vaihtoehtojen elinkaaritarkastelut valmistelee arkkitehtisuunnittelija yhdessä ra-
kennesuunnittelijan ja rakennuttajan kanssa.
Vesikatteen katemateriaal in val inta
Pientalon vesikattomateriaalina käytetään savitiiltä, betonitiiltä, profiilipeltiä, kone-
saumattua peltiä tai bitumihuopaa. Kustannuksia arvioidaan yhtä kattoneliömetriä 
kohden. Vaihtoehtojen investointikustannukset koostuvat katteen ja sen alustara-
kenteen (rimoitus tai laudoitus ja aluskate) hankinnasta ja asennuksesta. Kunnos-
sapitokustannuksia syntyy katteen uusintamaalauksista ja itse katteen uusimisesta. 
Vuosikustannuksia ei synny. Kun vaihtoehtojen elinkaarikustannukset on laskettu 
lopullinen valinta voidaan tehdä. 
Elinkaaritarkastelut kuuluvat arkkitehtisuunnittelijan tehtäviin.
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LIITE 
VTT Energia Junior 1.0
Käyttöohje
Kaikki laskennassa tarvittavat tiedot merkitään vihreisiin soluihin
1. Merkitse laskentataulun taulukkoon 1 vaipan rakenteiden pinta-ala ja kunkin ra-
kenteen U-arvo. Rakenteiden pinta-alat lasketaan rakenteen ulkomittojen mukaan. 
Rakenteiden U-arvot saadaan suunnittelijoilta, jotka laskevat ne RakMk:n osan C4 
mukaan.
2. Merkitse tiedot talon asukasmäärästä ja vuorokautisesta vedenkulutuksesta koh-
tiin 2 ja 3. Oulussa asukasta kohden laskettu vedenkulutus on 132 l/hlö, vrk. Oma-
kotitalossa kulutus on yleensä 80 – 160 l/hlö, vrk.
3. Laske ilmansuunnittain, miten ikkunoiden pinta-ala jakaantuu ilmansuunnittain. 
Etelään suuntautuvat ikkunat, jotka ovat välillä kaakko – etelä – lounas. Länteen 
suuntautuvat ikkunat, jotka ovat välillä lounas – länsi – luode. Pohjoiseen suuntau-
tuvat ikkunat, jotka ovat välillä luode – pohjoinen – koillinen. Itään suuntautuvat 
ikkunat, jotka ovat välillä koillinen – itä – kaakko.
4. Merkitse kohtaan 5 ilmanvaihtojärjestelmän lämmöntalteenottojärjestelmän vuosi-
hyötysuhde. Tiedon antaa ilmanvaihtosuunnittelija. Vuosihyötysuhde on keskimää-
rin o,5 kertaa lämmöntalteenottojärjestelmän lämpötilahyötysuhde.
5. Merkitse kohtaan 6 talon mitattu ilmanvuotoluku. Jos ilmanvuotolukua ei ole 
mitattu, voidaan käyttää tavoitearvoa n50 0 3,0 1/h. Arvo edustaa keskimääräistä 
nykyisin toteutuvaa tiiviystasoa pientalorakentamisessa.
6. Laskentaohjelma arvioi automaattisesti taloussähkönkulutuksen asuntopinta-alan 
perusteella. Kulutuksen tavoitearvona käytetään 27 kWh/asm2, v.
7. Jos kohteessa on aurinkokerääjä tai maalämpöjärjestelmä, merkitse ao. kohtaan 
ruksi.
8. Ohjelma laskee lämmöntarpeen kiloWattitunteina vuodessa ja kWh/asm2 vuo-
dessa. Lisäksi ohjelma laskee lämmöntarpeesta johtuvan hiilidioksidikuormituksen 
kiloina vuodessa. 
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Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille
Ympäristöopas  
  
Pientalon teknisellä laadulla tarkoitetaan tässä työssä sen kosteudenkestävyyttä, sisäilmaston laatua, energianku-
lutusta ja ympäristövaikutuksia. Työssä esitetään järjestelmä pientalojen teknisen laadun ohjausta ja arviointia 
varten. Järjestelmä käsittää em. aihealueilta 260 laatukysymystä, joihin voidaan vastata joko kyllä tai ei eli valita-
anko kyseinen laatutekijä vai ei. Tavoitteena on, että pientalon rakennuttajaperhe käy kysymykset läpi yhdessä 
suunnittelijoidensa ja muiden yhteistyökumppaneidensa kanssa ja samalla tekee hankettaan koskevat laatuvalin-
nat. Järjestelmän tavoitteena on kohottaa pientalorakentamisen laatua, alentaa pientalon elinkaarikustannuksia ja 
pidentää sen käyttöikää. Järjestelmä on vapaasti kaikkien käytettävissä ja se löytyy myös internetissä osoitteessa 
www.pientalonlaatu.fi. Järjestelmän ylläpitäjä on Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto. 
Pientalo, laatu, tähtiluokitus, kosteudenkestävyys, sisäilmasto, energiankulutus, ympäristövaikutukset,  
elinkaarikustannus, käyttöikäsuunnittelu.
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Kilpeläinen Mikko, Hekkanen Martti, Seppälä Pekka, Riippa Tommi, 
Pientalon tekninen laatu  •  Tähtiluokitus. Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille
(Småhusets teknisk kvalitet och dess stjärnklassificering. Föreskrift för ägarna och planerarna av småhus.)
Miljöhandlendning     
Teknisk kvalitet menar i denna rapport fuktbeständighet, inomhusklimats kvalitet, konsumtion av energi och 
intryck till omgivningen. I detta arbete presenteras ett system för att styra och bedöma den tekniska kvaliteten 
av småhusen. Systemet omfattar på de ovannämnda områdena 260 frågor, som kan svara på antingen ja eller 
nej, i.e. om den motsvarande kvalitetsfaktoren väljes eller inte. Systemets avsikt är att ägaren av ett småhus 
genomgår frågorna med planerarna och andra partners av hans/hennes byggprojekt och samtidigt definierar den 
tekniska kvaliteten av hans/hennes hus. Syftet av systemet är att upphöja småhusbyggandets kvalitet, att sänka 
småhusenas livslängda kostnader och förlänga deras användningsliv. Systemet är offentlig och användbar för alla. 
Det finns och kan användas också i internet, adress www.pientalonlaatu.fi. Systemet underhålles av byggbev-
akningsbyrån av staden Uleåborg.
Småhus, kvalitet, stjärnklassificering, fuktbeständighet, inomhusklimat, energikonsumtion, omgivning, livslängd 
kostnad, användningslivplanering.
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(Technical quality of a small house and its starclassification. Guide for the owners and planners of small houses.)
Environmental Guidebook   
Technical quality of a small house includes in this report moisture resistance, indoor air quality, consumption of 
energy and impact to environment. The report presents a system for the guidance and evaluation of the techni-
cal quality of small houses. The system includes 260 questions, which can be answered either yes or no, i.e. if the 
quality factor is chosen or not. The system is denoted for the owners of small houses. The target of the system 
is that the owner goes through the questions together with his/her partners (planners, foreman etc.) with them 
makes the choices for the technical quality of his/her house. The purpose of the system is to raise the quality 
of small house construction, to lower the life cycle costs of small houses and to extend the service life of them. 
The system is public and possible to use also in internet, address www.pientalonlaatu.fi. The system is maintained 
by the municipal building inspectorate of the city of Oulu.
Small house, quality, starclassification, moisture resistance, indoor air, energy consumption, environmental impact, 
life cycle cost, life cycle design.
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